
Nice
HSCU1

0682
EN50131 Niveau 1

FR	-	Instructions et avertissements pour l’installation et l’utilisation

Home security control unit



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Déclaration conforme à la Directive 1999/5/CE

Note - Le contenu de cette déclaration de conformité correspond à ce qui est déclaré dans le document officiel, déposé au siège de Nice S.p.a., 
et en particulier à sa dernière révision disponible avant l’impression de ce guide. Le présent texte a été réélaboré pour des raisons d’édition. Une 
copie de la déclaration originale peut être demandée à Nice S.p.a. (TV) I.

Numéro : 305/HSC ...	 Révision : 6	 Langue : FR

Je soussigné Mauro Sordini en qualité de Chief Executive Officer, déclare sous mon entière responsabilité que le produit : 

Nom du fabricant :	 NICE S.p.A.

Adresse :		  Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italie 

Type de produit :	 centrales supervisées et gérables à distance, standard, à 230V et à batterie avec ou sans module 	
			   GSM.
Modèle :		  HSCU1GC, HSCU1C, HSCU1G, HSCU1

Accessoires :		

s’avère conforme aux conditions essentielles requises par l’article 3 de la Directive communautaire suivante, pour l’usage auquel 
les produits sont destinés :

•	 Directive 1999/5/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens 
et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, selon les normes harmonisées sui-
vantes :

	 - Protection de la santé (art. 3(1)(a)) : EN 62479:2010, EN50360:2001+A1:2012.
	 - Sécurité électrique (art. 3(1)(a)) : EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011+ A1:2010+A2:2013.
	 - Compatibilité électromagnétique (art. 3(1)(b)) : EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-3 V1.6.1:2013, EN 301 489-7 

V1.3.1:2005.
	 - Spectre radio (art. 3(2)): EN 300 220-2 V2.4.1:2012, EN 301 511 V9.0.2:2003.

Conformément à la directive 1999/5/CE (annexe V), le produit fait partie de la classe 1 et est marqué :

En outre, le produit est conforme à ce qui est prévu par les normes harmonisées suivantes :
EN 50130-4:2011

Oderzo, le 30 juin 2014

									         Ing. Mauro Sordini
									           (Chief Executive Officer)

0682



1

Sommaire

1 -	 NORMES EN VIGUEUR, RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS 
GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             2

	 1.1 - Recommandations générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              2
	 1.2 - Recommandations supplémentaires pour les appareils alimentés
	 par le secteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              2
	 1.3 - Recommandations pour l’installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        2
	 1.4 - Norme EN50131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       2

2 -	 DESCRIPTION DU PRODUIT ET APPLICATION. . . . . . . . . . . . . . . .                 2
	 2.1 - Caractéristiques générales
	 2.2 - Différence entre les deux modèles de centrale. . . . . . . . . . . . . . . .                2
	 2.3 - Réalisation des systèmes - Prestation de l'installateur. . . . . . . . . .          2

3 -	 CONCEVOIR UN SYSTÈME D'ALARME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      3
	 3.1 - Comment répartir le système dans l'habitation, les groupes à
	 protéger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 3
	 3.2 - Où placer les composants du système d'alarme. . . . . . . . . . . . . .              3
	 3.3 - Éléments qui composent le système d'alarme Nice Home
	 Security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 6

4 -	 INSTALLATION : la centrale et ses accessoires. . . . . . . . . . . . . . . .                8
	 4.1 - Prédisposition des composants du système pour leur
	 configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             8
	 4.2 - Vérifications préliminaires avant l’installation et limites d’utilisation.  8
	 4.3 - Description de la centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                8
	 4.4 - INSTALLATION : Centrale (modèles HSCU1GC - HSCU1C et 

HSCU1G - HSCU1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        9 

5 -	 RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         12
	 5.1 - Recommandations importantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           12
	 5.2 - Connexions sur la centrale (uniquement pour les modèles
	 HSCU1GC et HSCU1C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    12
	 5.3 - Connexions sur la sirène modèle HSSOC . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  12

6 -	 PROGRAMMATION DE LA CENTRALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      14
	 6.1 - Procédé de programmation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              14
	 6.2 - Programmation des messages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
	 6.3 - Protocoles numériques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                17
	 6.4 - Programmation des moyens d'alarme/alerte sans fil . . . . . . . . . .          19

7 -	 ENTRETIEN DU PRODUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                19
	 7.1 - Remplacement des batteries et des piles (centrale et accessoires).19

8 -	 QUE FAIRE SI... (dépannage). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              21

MISE AU REBUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           21

9 -	 NOTICE DE L'USAGER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   22
	 9.1 - Codes d'accès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      22
	 9.2 - Niveaux d'accès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     22
	 9.3 - Signification des touches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               22
	 9.4 - Accès usager pour la configuration (tableau 1). . . . . . . . . . . . . . .               22
	 9.5 - Accès usager pour l'utilisation (tableau 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   23
	 9.6 - Accès aux manœuvres - Mise en service/Mise hors service de la 

centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                25
	 9.7 - Fonctions d'alarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   25
	 9.8 - Opérations à distance de l'usager- fonctions domotiques 
	 (caractéristiques non certifiées). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
	 9.9 - Informations pour l'usager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              26

10 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       27

GUIDE DE PROGRAMMATION RAPIDE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         29



2

1.1 - Recommandations générales
•	 Cette notice d'instructions contient des informations importantes 

concernant la sécurité lors de l'installation : il faut donc lire toutes les 
instructions avant de procéder à l'installation. Conserver cette notice pour 
une utilisation future. D'autres informations sont disponibles à l'adresse : www.
niceforyou.com.

•	 En cas de problème lors de l'installation, éviter de faire des tentatives inutiles 
mais contacter le service après-vente NICE.

•	 Il est interdit d'utiliser ces produits à des fins autres que celles prévues dans ces 
instructions.

•	 Ne pas effectuer de modifications sur toute partie du produit, si elles ne sont pas 
prévues dans la présente notice. Des opérations de ce type peuvent entraîner 
des problèmes de fonctionnement. NICE décline toute responsabilité pour les 
dommages dérivant de produits modifiés.

•	 En fonction de la situation spécifique d'utilisation, vérifier le besoin de dispositifs 
supplémentaires : détecteurs ou dispositifs de signalisation.

•	 Lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit, éviter que les corps étrangers 
(solides ou liquides) pénètrent dans les dispositifs ouverts.

•	 Les matériaux de l’emballage doivent être mis au rebut conformément aux 
normes locales.

•	 Responsabilité du fabricant : Nice décline toute responsabilité pour les dom-
mages résultant d'une mauvaise installation, d'un manque d'entretien ou d'une 
utilisation erronée. Nice n'est pas responsable du fonctionnement incorrect ou 
incomplet du produit. 

•	 Garantie (résumé des conditions) :
	 Nice garantit ses produits contre les vices cachés pour une période de 3 ans à 

compter de la date de fabrication. Cette garantie s'applique à l'acheteur direct 
de Nice. Aucune garantie n'est prévue envers l'usager final qui, en cas de défail-
lance, doit d'abord contacter son installateur ou revendeur.

•	  Exclusion de responsabilité : sont exclues de la garantie les pièces esthé-
tiques, les pièces sujettes à une usure normale et les pièces sujettes à une 
consommation normale telles que les piles, les batteries et les accumulateurs.

1.2 -	 Recommandations supplémentaires pour les appareils ali-
mentés par le secteur

•	 La présente notice est destinée uniquement à un personnel technique qualifié 
pour l'installation.

•	 Compte tenu des dangers qui peuvent se vérifier durant l'installation et l'utilisa-
tion du système, il faut que l'installation soit effectuée conformément aux lois, 
normes et règlements pour garantir une sécurité maximale. 

•	 Avant d'accéder aux bornes internes du produit, il faut déconnecter tous les cir-
cuits d'alimentation.

•	 Si des interventions des interrupteurs automatiques ou des fusibles se vérifient, il 
faut éliminer la cause avant de les réarmer.

1.3 - Recommandations pour l'installation
•	 Vérifier que tout le matériel à utiliser est en excellent état et adapté à l'usage 

prévu.
•	 S'assurer que les fréquences radio utilisées par le produit sont destinées à l'utili-

sation dans les systèmes d'alarme dans la région où le système est installé.
•	 Les articles individuels sont conçus selon les 2 classes environnementales sui-

vantes : 
	 - Environnement de classe II : utilisation en intérieur générique ; température 

NORMES EN VIGUEUR, RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES1
comprise entre -10 et 40°C, humidité moyenne de 75% sans condensation.

	 - Environnement Classe III : utilisation en extérieur protégé ; température com-
prise entre -25 et 50°C, humidité 75% en moyenne avec des pointes de 30 jours 
par an entre 85 et 95%, sans condensation.

•	 Avant l'installation, vérifier la classe environnementale des produits dans le cha-
pitre « Caractéristiques techniques ».

•	 Vérifier, en comparant avec les valeurs rapportées dans le chapitre « Caractéris-
tiques techniques », que la portée radio des dispositifs est supérieure à la dis-
tance physique entre les différents produits.

•	 Vérifier que les différents dispositifs (capteurs, centrale, etc.) sont situés dans les 
groupes protégés contre les chocs et que les surfaces de fixation sont suffisam-
ment robustes.

•	 Ne pas placer les composants du système à proximité de sources de chaleur, car 
ils pourraient s'abîmer.

•	 Chaque capteur possède son propre principe de fonctionnement : consulter la 
notice d'instructions correspondante pour les recommandations concernant le 
choix de l'emplacement approprié.

1.4 - Norme EN50131
•	Si elles sont utilisées avec le paramètre EN50131 habilité, avec les limites et/

ou les indications spécifiques décrites pour chaque application, les centrales 
sont parfaitement conformes aux normes indiquées ci-dessus. Les éventuels 
réglages ou programmations doivent être effectués dans les limites spéci-
fiées.

DESCRIPTION DU PRODUIT ET APPLICATION2
2.1 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Les centrale d'alarme Nice Home System sont des appareils de gestion et de 
contrôle pour les systèmes d'alarme et la mise en place domotique, où tous les 
dispositifs périphériques et leurs fonctions sont programmés dans le cadre du 
système d'alarme. Certaines centrales peuvent être connectées via un câble à 
plusieurs appareils accessoires en mesure de manœuvrer la centrale, relever 
les phénomènes de différentes natures et générer des alarmes de toutes sortes 
dans le but d'avertir ou de dissuader, ainsi qu'avec des cartes pour la mise en 
place de commandes domotiques.

2.2 - DIFFÉRENCE ENTRE LES DEUX MODÈLES DE CENTRALE
Les centrales Nice Home System sont très puissantes et permettent de créer 
des systèmes de petites et moyennes dimensions, à partir de 1 jusqu'à plus 
de 90 détecteurs. Selon le type et les dimensions du système, quatre modèles 
de centrale sont disponibles. Elles se différentient par le mode d'alimentation 
et la présence ou pas du module GSM-GPRS intégré. Les différentes caracté-
ristiques sont d'origine, il n'est donc pas possible d'améliorer un modèle avec 
l'ajout d'éléments manquants. Toutes les centrales sont équipées d'un émet-
teur téléphonique RTPC (ligne fixe) intégré.
HSCU1GC : alimentation principale par secteur 230 V - module GSM/GPRS 
intégré dans la centrale.
HSCU1C : alimentation principale par secteur 230 V - module GSM/GPRS 
absent.
HSCU1G : alimentation primaire à piles alcalines, sans 230V - module GSM/
GPRS intégré dans la centrale
HSCU1 : alimentation primaire à piles alcalines, sans 230V - module GSM/
GPRS absent.

REMARQUE IMPORTANTE : cette notice présente les caractéristiques du 
modèle le plus complet HSCU1GC. Toutes les fonctions décrites qui néces-
sitent le module téléphonique GSM/GPRS ne seront pas présentes dans 
les modèles dépourvus d'un tel appareil. De même que toutes les fonctions 
liées à la présence de l'alimentation électrique ne seront pas présentes dans 
les modèles « Free ». alimentés par piles. Ce manuel s'applique donc à tous 
les modèles, mais met en évidence seulement les lacunes qui ne résultent 
pas immédiatement des différentes caractéristiques énumérées ci-dessus. 
Exemples : a) les modèles sans module GSM/GPRS ne nécessitent pas de 
SIM, ils ne transmettent pas de SMS. Ils ne requièrent pas la programmation de 
messages associés. Ils peuvent être appelés depuis l'extérieur uniquement sur 
ligne fixe RTPC. b) les modèles sans alimentation électrique, donc alimentés 
par piles, ne disposent pas d'entrées-sorties par fil et ne peuvent pas garder 
allumé en permanence l'éventuel module GSM/GPRS, qui se déclenche uni-
quement en cas de commande directe sur la centrale ou d'alarme.

2.3 -	 RÉALISATION DES SYSTÈMES - PRESTATION DE L'INS-
TALLATEUR

Chaque système d'alarme se compose de plusieurs appareils périphériques, 
détecteurs, sirènes, points de commande, claviers et ainsi de suite, qui se rap-
portent à l'une des centrales présentes dans cette notice. Elle décrit toutes les 
caractéristiques des centrales, les possibilités d'utilisation et leur fonctionne-
ment. Dans le contexte d'un système, l'installateur professionnel a pour tâche 
fondamentale de localiser les fonctions que souhaitent le client, de prévoir les 
solutions de sécurité nécessaires, de réaliser l'installation avec diligence et pro-
fessionnalisme. Pour permettre à l'usager de maîtriser complètement toutes 
les fonctions mises en place, cette notice doit être complétée par l'installateur 
avec les indications des variables opérationnelles introduites.
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CONCEVOIR UN SYSTÈME D'ALARME3
Pour obtenir un système d'alarme qui fonctionne parfaitement et efficace, il faut 
configurer le système tout d'abord « sur plan » avant de procéder aux autres 
phases opérationnelles décrites dans cette notice. Notamment, il est essentiel 
d'évaluer le nombre et le type de détecteurs à utiliser et l'emplacement de 
chacun, en fonction de son action spécifique. Pour obtenir une conception du 
système appropriée, nous conseillons de tracer un plan du bâtiment où instal-
ler le système d'alarme et d'indiquer sur ce dernier le nom et l'emplacement 
de chaque dispositif prévu dans le système. Ce plan sera utile et déterminant 
également pendant la phase de configuration du système, par exemple, quand 
il sera nécessaire d'enregistrer le nom des différents dispositifs.

3.1 -	 Comment répartir le système dans l'habitation, les 
groupes à protéger

La centrale peut être programmée pour contrôler la totalité du groupe résiden-
tiel concerné ou une partie de ce groupe. Pour cette raison, il est important 
de diviser initialement toute la zone couverte par le système en trois « groupes 
d'intervention » (groupe A - B - C), puis attribuer l'appartenance de chaque 
ambiance à l'un des 3 groupes, selon une logique appropriée et fonctionnelle.
Pour les bâtiments individuels, une première division logique est dite « cercles 
concentriques » (voir fig. 1). Dans cette logique, il est possible d'attribuer, par 
exemple : les détecteurs placés à l'extérieur du bâtiment = groupe A, les détec-
teurs sur le périmètre (fenêtres et portes) = groupe B, les détecteurs placés 
à l'intérieur du bâtiment = groupe C. Cette division permet, par exemple, de 
dissuader par des messages vocaux émis par les sirènes, les tentatives d'intru-
sion dans le groupe A, avant même que l'intrusion ait eu lieu, ou encore de 
déclencher les sirènes d'alarme à la première tentative d'effraction des portes 

ou fenêtres (dans le groupe B), ou d'effectuer les appels aux forces de l'ordre 
uniquement lorsque les détecteurs à l'intérieur (dans le groupe C) indiquent que 
l'intrusion a eu lieu.
Une autre logique pour diviser la groupe à protéger est dite « par blocs homo-
gènes » (voir fig. 2). En utilisant cette logique, il est possible d'attribuer, par 
exemple, les pièces du rez-de-chaussée au groupe A, les pièces du pre-
mier étage au groupe B et le garage au groupe C. Cette division permet, par 
exemple, de pouvoir activer l'alarme dans le garage (dans le groupe C) et d'ef-
fectuer simultanément des activités normales dans le reste de la maison.

3.2 - Où placer les composants du système d'alarme
Pour décider de la position des différents composants du système, il faut 
observer la fig. 3 et vérifier les conditions suivantes :

• Centrale
- Les centrales fonctionnent en émettant et en recevant des signaux radio de 

faible puissance (dans les limites fixées par la réglementation). Elles doivent 
donc être installées dans des endroits qui permettent une bonne propaga-
tion des signaux. Ensuite, il faut éviter les niches, les armoires métalliques, 
les colonnes et les murs en béton armé. En outre, des surfaces métalliques 
longues et des grilles métalliques, y compris celles noyées dans les murs, ne 
doivent pas être présentes à proximité de la centrale.

- Nous recommandons de placer la centrale au centre, par rapport aux autres 
dispositifs.

- La qualité du signal reçu peut être vérifiée sur l'écran de la centrale (cf. para-
graphe 9.5.1.3 « Test MESUREUR DE CHAMP ») et, en cas de doute, nous 

1

groupe C

groupe B

groupe A

2 groupe B
groupe A
groupe C
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conseillons de le vérifier avant de fixer la centrale au mur. Le déplacement des 
appareils radio, même de quelques dizaines de centimètres, peut comporter 
des améliorations significatives dans la réception des signaux.

- Les centrales sont équipées d'un clavier qui permet d'effectuer les program-
mations lors de l'installation et de l'utilisation quotidienne de certaines fonc-
tions comme, par exemple, la mise en service et la mise hors service de 
l'alarme. S'il faut utiliser ces fonctions. Il faut positionner la centrale dans un 
lieu accessible, généralement près de la porte d'entrée principale.

- S'il faut utiliser la connexion au réseau de téléphone fixe, vérifier que cette 
connexion est possible.

- Les centrales alimentées par le secteur doivent être placées là où il est pos-
sible d'effectuer le raccordement électrique.

• Claviers
Si pour des raisons esthétiques ou de raccordement électrique, la centrale doit 
être placée loin de la porte d'entrée principale, il convient d'installer un clavier 
à proximité.
Si d'autres entrées sont présentes dans l'habitation, nous recommandons 
d'installer un clavier à chaque entrée. Les clavier peuvent être fixés au mur ou 
transportés le cas échéant comme un émetteur commun.

• Sirènes
Dans le cas d'habitations isolées, il est fortement recommandé d'installer au 
moins une sirène extérieure. Elle doit être placée si possible bien en vue (déjà 

sa présence est un moyen de dissuasion), mais dans un endroit difficilement 
accessible par les personnes malintentionnées. Bien qu'étant des sirènes suf-
fisamment protégées pour l'extérieur, il est préférable de les installer dans des 
endroits abrités de la pluie directe. L'endroit idéal est sous le surplomb d'un toit 
ou d'une terrasse.
La centrale contient sa propre sirène, mais dans les grandes maisons ou sur 
plusieurs étages, nous conseillons d'ajouter une ou plusieurs sirènes inté-
rieures, à placer dans les pièces principales.
Dans les petits appartements ou dans les groupes à forte densité de popu-
lation, une sirène extérieure pourrait ne pas être appréciée. Dans ce cas, afin 
de renforcer l'effet dissuasif, il est possible d'utiliser une ou plusieurs sirènes 
internes.

• Capteurs
Le choix fondamental réside dans le type de capteur à utiliser et sa position 
d'installation : un type de capteur placé dans un mauvais endroit ou un capteur 
inapproprié pourrait ne pas détecter une intrusion ou bien signaler de fausses 
alarmes. Chaque type de capteur présente différents principes de fonction-
nement. Cf. les critères de sélection appropriés pour chaque capteur dans le 
Tableau 1.

3
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Capteur de porte : c'est un détecteur d'intrusion destinée à protéger les portes ou les fenêtres, qui signale l'ouverture de ces dernières suite à l'éloigne-
ment de l'aimant du corps du capteur. Normalement, le détecteur doit être fixé dans la partie fixe de la huisserie, du côté opposé aux charnières, tandis que 
l'aimant est fixé à la partie mobile. Pour augmenter la protection, il est possible de connecter à une borne un second capteur avec contact NF ou bien du 
type à impulsions (détecteur à tige pour volets roulants).

Il dispose d'une entrée NO utilisable, par exemple, pour connecter le capteur d'inondation.

Capteur avec lentille rideau vertical : c'est un détecteur d'intrusion adapté à la protection des portes et fenêtres. Grâce à sa lentille rideau, il signale le 
mouvement de personnes présentes seulement dans le faisceau étroit frontal du capteur (fig. 4).

L'installation possible est au « plafond » en haut au centre d'une porte ou d'une fenêtre (habituellement entre la fenêtre et le volet/store) et dans un groupe 
protégé contre les intempéries. Le capteur possède une borne pour connecter un second capteur, avec contact NF ou de type à impulsions (détecteur à 
tige pour volets roulants). Cela permet d'augmenter la protection, en optimisant la couverture de la groupe à protéger.

Capteur volumétrique : c'est un détecteur d'intrusion adapté à la protection de l'environnement. Il signale le mouvement des personnes dans la groupe 
protégée. L'installation murale est possible, en angle avec un adaptateur spécial, avec aussi la possibilité d'inclinaison par support articulé (accessoire non 
fourni).

Son fonctionnement se base sur la détection du mouvement des corps qui émettent de la chaleur. Pour cette raison et pour éviter les fausses alarmes, nous 
recommandons de ne pas installer le capteur dans des endroits exposés aux courants d'air chaud ou froid. Si le capteur est activé et le que lieu d'installation 
est fréquenté par des animaux (à sang chaud), il faut décider de l'emplacement et une inclinaison appropriée pour que le lobe de la groupe sensible reste à 
50-70 cm du sol (fig. 5). Réduire éventuellement la sensibilité du capteur.

Le capteur possède une borne pour connecter un second capteur, avec contact NF ou de type à impulsions (détecteur à tige pour volets roulants). Cela 
permet d'augmenter la protection, en optimisant la couverture de la groupe à protéger.

Capteurs volumétriques pour les grands environnements : les capteurs volumétriques normaux ont une groupe sensible en mesure de couvrir une 
surface plus que suffisante pour les dimensions des pièces communes. Pour les grandes pièces, des capteurs spécifiques sont disponibles qui peuvent 
couvrir des surfaces jusqu'à 12 mètres avec 120° d'ouverture. Ce type de capteur possède un réglage de la sensibilité utile pour calibrer avec précision les 
dimensions de la groupe protégée.

Capteurs à double technologie : ce sont des détecteurs d'intrusion adaptés à la protection des pièces. Ils utilisent 2 technologies différentes (infrarouge 
et micro-ondes) pour détecter le mouvement des personnes présentes dans la groupe protégée. La technologie à infrarouge perçoit la chaleur émise par les 
corps, la technologie micro-ondes (effet Doppler) perçoit le mouvement des objets (même les objets froids).

L'ensemble des 2 technologies permet d'atteindre un maximum d'efficacité et un minimum de risques de fausses alarmes.

Capteurs pour extérieur : normalement les capteurs sont conçus pour une utilisation en intérieur protégé. Ils fonctionnent correctement dans une plage 
de température relativement étroite et ne sont pas entièrement protégés contre la pluie. Des capteurs spécifiques sont disponibles, adaptés à une utilisation 
extérieure, avec une plage de température qui s'étend de -25 à 50°C et entièrement protégés contre les intempéries. Tous ces capteurs ont un réglage de la 
sensibilité utile pour calibrer avec précision la dimension de la groupe protégée et pour éviter les fausses alarmes provoquées, par exemple, par des objets 
normaux en mouvement (cime des arbres), par de petits animaux, des insectes, etc.

Capteur de bris de vitre : c'est un capteur qui détecte la rupture des vitres (vitre normale, double vitrage). Le détecteur est équipé d'un microphone 
spécialement calibré pour reconnaître le bruit particulier émis par le bris de verre. Par conséquent faire attention car le capteur pourrait détecter des événe-
ments qui produisent un bruit très similaire à celui d'une vitre qui se brise (par exemple un verre qui tombe à terre et se brise). Nous recommandons l'mise 
en service du capteur uniquement si aucune personne, qui peut produire des sons qui génèrent une alarme, n'est présente dans le groupe où il est installé.

Même les appareils pouvant générer des hausses soudaines de pression à l'intérieur des locaux (climatiseurs, ventilateurs) peuvent générer de fausses 
alarmes.
Les matériaux d'insonorisation (tels que les tentures et les moquettes) peuvent provoquer une réduction de la sensibilité de l'appareil.
Le calibrage du dispositif est effectué en usine et ne peut pas être modifié.
Pour obtenir une meilleure détection, le dispositif doit être installé dans des pièces entre 20 et 30 m2, à une distance de 3 à 6 mètres de la vitre à contrôler 
et à environ 2 mètres de hauteur.
Nous déconseillons de l'installer dans les pièces de moins de 10 m2, dans les environnements très humides (salles de bains ou cuisines) et dans les garages 
aux grandes portes métalliques. Ces situations peuvent être critiques et créer de fausses alarmes.

Capteur de particules fines : c'est un détecteur de particules fines provenant de la combustion (fumée ou effet brouillard) destiné aux habitations. Grâce 
à une photodiode, il détecte l'opacité de l'air et signale l'alarme soit directement sur place (par un avertisseur) soit en la transmettant par radio à la centrale. 
Il s'agit d'un capteur en mesure de détecter l'événement sur une surface maximum de 6 x 6 mètres. Il doit être positionné au plafond et au centre de la 
groupe. Les petites pièces qui ne sont pas carrées, telles que les couloirs, nécessitent l'utilisation de plusieurs détecteurs.

Capteur d'inondation : c'est un capteur qui révèle des inondations causées par des fuites d'eau. Il doit être fixé à la paroi, parfaitement posé au sol (le 
capteur interne est soulevé du sol de 1 mm à peu près) et positionné dans le groupe où il est très probable qu'une fuite d'eau se produise, par exemple, à 
côté de l'évier ou de la machine à laver.

Si le sol n'est pas plat, le capteurdoit être placé au point le plus bas de la pièce. Le capteur doit être raccordé à l'entrée NO de l'un des détecteurs compa-
tibles (par exemple HSDID11).

TABLEAU 1

2,5 h=2,30 m

1,5
1
0,5

2

2 4 6 8 10

90°
2

2

4

4

2 4 6 8 10



6

3.3 - Éléments qui composent le système d'alarme Nice Home Security

Détecteurs
Les détecteurs servent à contrôler les objets et l'environnement dans lequel ils sont installés, et transmettre à la centrale la situation qui s'est vérifiée. Pour 
contrôler efficacement, ils doivent être placés dans des endroits stratégiques des pièces, portes, fenêtres, volets, vérandas, etc. Les types de détecteurs 
peuvent être divisés en :
- Détecteur sur le périmètre des portes, fenêtres, volets.
- Détecteur sur le périmètre, à travers un détecteur à rideau vertical.
- Détecteur volumétrique, pour la détection de la présence dans la groupe couverte par le capteur.
- Détecteur à double technologie, avec infrarouge et micro-ondes.
- Détecteur d'extérieur, adapté à protéger les espaces extérieurs, les porches, les vérandas et les jardins, etc.
- Détecteurs spéciaux pour la détection d'inondation, pour les particules fines provenant de la combustion (fumée), bris de verre, etc.
Il est possible d'utiliser jusqu'à 99 détecteurs via radio ou un nombre double s'ils sont programmés par paires, avec la fonction « AND ». Dans les centrales 
avec des connexions filaires, les entrées sont au nombre de 6 pour les détecteurs avec des connexions filaires à combiner librement dans les groupes A - 
B - C.

Les modèles disponibles sont les suivants :

HSDID11	 Détecteur de contact magnétique. Une entrée pour les contacts NO et une entrée pour NF (avec un décompte des impulsions).Alarme unique 	
	 ou différenciée. Capteur anti-effraction

HSDIM10	 Détecteur à infrarouge avec lentille volumétrique, entrée pour le 2ème contact (NF ou comptage d’impulsions). Alarme unique ou différenciée. 	
	 Capteur anti-effraction

HSDIM12	 Détecteur à infrarouge avec lentille rideau, entrée pour le 2ème contact (NF ou comptage d’impulsions). Alarme unique ou différenciée. 	
	 Capteur anti-effraction

HSDIM23	 Détecteur infrarouge avec lentille volumétrique d'intérieur, groupe protégée jusqu'à 12 mètres avec 120° d'ouverture. Avec le réglage de la 	
	 sensibilité, alarme immédiate ou à la seconde impulsion, protection contre l'ouverture et l'arrachement.

HSDIM24	 Détecteur volumétrique à double technologie, infrarouge et radar micro-ondes, pour intérieur, groupe protégée jusqu'à 12 mètres avec 90° 	
	 d'ouverture. Avec le réglage de la sensibilité, l'alarme immédiate ou à la seconde impulsion, protection contre l'ouverture et l'arrachement et 	
	 fonction anti-aveuglement.

HSDOM21	 Détecteur volumétrique à double technologie, infrarouge et radar micro-ondes, pour extérieur, groupe protégée jusqu'à 12 mètres avec 90° 	
	 d'ouverture. Avec le réglage de la sensibilité, l'alarme immédiate ou à la seconde impulsion, protection contre l'ouverture et l'arrachement et 	
	 fonction anti-aveuglement.

HSDID01	 Détecteur volumétrique de bris de vitre

HSDIS01	 Détecteur de particules fines volatiles provenant de la combustion

HSDIW01	 Détecteur d'inondation

Émetteurs
Ils représentent le moyen le plus pratique et simple pour activer et désactiver le système d'alarme tant de l'intérieur 
qu'à l'extérieur des locaux. Ils permettent d'insérer tant la mise en service partielle ou totale du système que l'envoi 
des signalisations d'urgence.

Les modèles disponibles sont les suivants :

HSTX4	 Émetteur radio bidirectionnel à 4 canaux pour les systèmes d'alarme

HSTX8 	 Émetteur radio bidirectionnel à 8 canaux, 4 par systèmes d'alarme et 4 pour la commande 			
	 d'automatismes.

HSTX8

HSTX4

Centrale
La centrale est le centre de décision du système. Elle reçoit les informations des détecteurs, des claviers et des émet-
teurs et en fonction de l'état dans lequel elle se trouve, elle déclenche l'alarme sonore (sirènes) ou envoie des signalisa-
tions sur le réseau téléphonique fixe et mobile. Elle dispose d'une sirène qui avertit immédiatement en cas d'intrusion. 
Le clavier intégré est utilisé pour effectuer la configuration et peut également être utilisé comme dispositif de commande 
interne. La centrale est équipée d'un transmetteur téléphonique qui permet la connexion entre le lieu à protéger et le 
monde extérieur, même à une grande distance. En cas d'alarme, elle transmet automatiquement l'alerte vocale aux 
numéros de téléphone prédéfinis : propriétaire, forces de l'ordre, etc. La version GSM permet également l'envoi de 
SMS. Il est également possible d'activer le fonctionnement inverse : c'est-à-dire envoyer des commandes à la centrale 
par le biais d'un appel téléphonique.

Les modèles disponibles sont les suivants :

HSCU1GC	 Centrale pour les systèmes d'alarme, câblés et via radio, alimentée par un réseau 230 Vca. Équipée d'un transmetteur téléphonique RTCP 	
	 et GSM.

HSCU1C	 Centrale pour les systèmes d'alarme mixtes, câblés et via radio, alimentée par un réseau 230Vca. Équipée de transmetteur téléphonique RTCP.

HSCU1G	 Centrale des systèmes d'alarme via radio, alimentation par batteries. Équipée d'un transmetteur téléphonique RTCP et GSM.	
HSCU1C	 Centrale des systèmes d'alarme via radio, alimentation par batteries. Équipée de transmetteur téléphonique RTCP.

HSCU1GC

HSCU1C

HSCU1G

HSCU1

EN50131 
niveau 1

HSDID11 HSDIM10 HSDIM12 HSDID01 HSDIS01HSDIM23 HSDIM24 HSDOM21 HSDIW01

EN50131 niveau 1

HSDOM22
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Actionneurs
Le système d'alarme de Nice Home Security, en plus d'être une alarme pour le bâtiment, est également en mesure 
d'interagir avec d'autres dispositifs pour la gestion de la domotique de l'environnement. Avec l'utilisation des action-
neurs appropriés, il est possible de commander d'autres appareils tels que les lumières, les ouvertures des portails, des 
volets roulants, etc.

Les modèles disponibles sont les suivants :

HSTT2L	 Récepteur radio 1 canal miniaturisé pour la commande d'appareils électriques (l'éclairage, les moteurs, 	
	 les électrovannes, etc.) compatible avec les systèmes d'alarme HS.

HSTT2N	 Récepteur radio 2 canaux miniaturisés, spécifique pour la commande des moteurs électriques dans les 	
	 2 directions (ouverture-fermeture), pour les volets roulants et les stores. Compatible avec les systèmes 	
	 d'alarme HS.

HSTT2L

HSTT2N

Répéteur
C'est un dispositif de vérification et de répétition des signaux radio avec protocole HS. Il dispose d'une entrée pour les 
signaux d'alarme auxiliaires et les fonctions de signalisation d'absence de réseau.

Modèle disponible :

HSRT	 Répéteur de signal

HSRT

Modem téléphonique
Il s'agit d'un modem d'interfaçage entre le port USB d'un ordinateur personnel et les réseaux téléphoniques RTCP. 
En utilisant le logiciel fourni, il est possible de gérer à distance les centrales connectées au réseau téléphonique RTCP.

Les modèles disponibles sont les suivants :

HSMO	 Modem téléphonique pour la connexion à distance équipée d'un transmetteur téléphonique RTCP.
HSMO

Clavier
Le clavier permet de contrôler l'ensemble du système et un groupe bien défini. Il communique avec la centrale et 
reporte des indications telles que : « état du système », « éventuelles alarmes », « anomalies », « entrées ouvertes » et 
bien plus encore.

Les modèles disponibles sont les suivants :

HSKPS	 Clavier bidirectionnel et DualBand, pour la commande des centrales des systèmes d'alarme ou des 		
	 automatisations

HSSU1	 Support de table pour le clavier HSKPS

HSKPS

HSSU1

EN50131 
niveau 1

Dissuadeurs
Les dispositifs de dissuasion (sirènes), avec ou sans signalisation lumineuse (gyrophare), sont les principaux éléments 
de dissuasion appartenant au système d'alarme. La sirène effraye et dissuade les intrus, le gyrophare (le cas échéant) 
permet de voir l'endroit où l'alarme s'est déclenchée.

Les modèles disponibles sont les suivants :

HSSI	 Sirène interne via radio. Puissance sonore 114 dB.

HSSOC	 Sirène extérieure avec connexion filaire à la centrale. Puissance sonore 116 dB, avec gyrophare intégré.

HSSO1	 Sirène extérieure via radio, bidirectionnelle et Dualband. Puissance sonore 116 dB, avec clignotant et 		
	 carte vocale intégrée.

HSSOC

HSSO1

HSSI

EN50131 niveau 1
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4.1 -	 Prédisposition des composants du système pour leur 
configuration

Puisque la communication entre tous les dispositifs du système se produit via 
radio, nous vous conseillons de configurer avant le système sur une table et, 
seulement après, de procéder à l'installation définitive de tous les dispositifs.
Pour les centrales qui prévoient une partie des raccordements élec-
triques, il faut :

1) la configuration des dispositifs radio sur une table.
2) la fixation de façon permanente de chaque dispositif.
3) la réalisation des raccordements électriques.

Pour éviter les erreurs, les problèmes de fonctionnement et de réception, il 
convient de procéder de la manière suivante :

Cette procédure permet de vérifier la couverture radio parfaite des dis-
positifs avant leur fixation définitive.

a)	Disposer sur une table tous les produits avec l'emballage ouvert.
b)	Dans la centrale, insérer la carte mémoire pour le « guide vocal » fourni et, 

pour la version GSM, insérer également la carte « SIM » (cf. le paragraphe 
Installation).

	 Attention : Le code PIN de la carte SIM de téléphone doit d'abord être éli-
miné, ainsi que tous les éventuels messages/répertoires et ce qui est résident 
ou programmé.

	 Attention :il n'est pas possible d'utiliser la carte SIM 3G car elle n'est pas 
compatible.

c)	Alimenter la centrale et la programmer en mode « acquisition dispositifs ».
d)	 Insérer les piles dans les dispositifs qui seront progressivement enregistrés 

par la centrale.
e)	Tester le fonctionnement des différents dispositifs.
f)	 Poser (sans fixer) la centrale dans le point prévu.
g)	Poser (sans fixer) tous les autres dispositifs dans les points prévus.
h)	Vérifier pour chaque dispositif qu'il y a suffisamment de champ pour la com-

munication radio (cf. le paragraphe « Test de la centrale »).
	 Dans les versions avec GSM, vérifier la couverture et un réseau suffisant :
i)	 Fixer définitivement tous les dispositifs.
l)	 Si nécessaire, configurer les fonctions avancées et détaillées dans la centrale.

Dans les paragraphes suivants, les étapes d'installation de la centrale sont 
décrites (pour tous les modèles) ainsi que les raccordements électriques des 
versions qui prévoient des câblages.

4.2 -	 Vérifications préliminaires avant l’installation et limites 
d’utilisation

Avant d’effectuer l’installation, il faut vérifier l’intégrité du produit, l’adéquation du 
modèle choisi et son adaptation au lieu prévu pour son installation :
• Vérifier que toutes les conditions d'utilisation rentrent dans les « limites de fonc-
tionnement » et dans les « Caractéristiques du produit ».
• Vérifier que l'environnement choisi pour l'installation convient aux dimensions 
globales du produit.
• Vérifier que la surface sélectionnée pour l'installation du produit est solide afin 
d'assurer une fixation stable et bien protégée contre un éventuel choc.
• Installer la centrale à au moins 1 mètre du sol.
• Le produit peut être utilisé uniquement avec des produits appartenant au sys-
tème de Nice Home Security.

4.3 - Description de la centrale
Tous les modèles de la centrale disposent d'une carte de mémoire du sys-
tème avec guide vocal (« l » fig. 6A - 6B). La voix de ce guide est prévue dans 
la langue de la présente notice. Des versions avec des langues différentes sont 
disponibles.

Cette carte mémoire est jointe à cette notice et doit être insérée avant de com-
mencer l'installation, avec l'alimentation électrique éteinte (voir cf. paragraphe 
4.4.1).
Au cours de chaque programmation, cette carte permet de suivre tous les para-
mètres du système (à l'exception des messages vocaux enregistrés par l'installa-
teur ou par l'usager) et peut être transférée d'une centrale à l'autre.

Certains modèles de centrale (modèle HSCU1GC et HSCU1G) disposent d'un 
transmetteur téléphonique GSM.
La carte SIM doit être insérée avant de commencer l'installation, avec l'alimenta-
tion électrique éteinte (cf. paragraphe 4.4.1). La carte SIM peut appartenir à tout 
opérateur et tout contrat (les services « voix » et « SMS » sont seulement utilisés), 
mais elle doit être configurée avec le code PIN = « 1234 » ou configurée comme 
« accès sans la demande du code PIN » : cela peut être effectué en insérant 
la carte SIM dans n'importe quel téléphone GSM.

Description de la centrale :
Fig. 6A mod. HSCU1G et HSCU1 - Fig. 6B mod. HSCU1GC et HSCU1C :

a -	 Affichage
b -	 Clavier
c -	 Microphone
d -	 Prise pour ligne téléphonique RTCP

e -	 Trou d'entrée des câbles
f -	 Prise pour raccordement PC
g -	 Bornier pour les connexions électriques (mod. HSCU1G et HSCU1GC)
h -	 Sirène interne
i -	 Haut-parleur
l -	 Carte mémoire du système de guide vocal
m - 	SIM GSM (mod. HSCU1G et HSCU1GC)
n -	 Jeu de batterie (mod. HSCU1G et HSCU1)
o -	 Batterie tampon (mod. HSCU1GC et HSCU1C)
p -	 Bornier d'alimentation du réseau électrique (mod. HSCU1GC et HSCU1C)
q -	 Alimentation (mod. HSCU1GC et HSCU1C)
r -	 Antenne GSM

INSTALLATION: DE LA CENTRALE ET DE SES ACCESSOIRES4
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Modèle HSCU1G et HSCU16A

Modèle HSCU1GC et HSCU1C6B
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4.4 -	 INSTALLATION : Centrale
	 (modèles HSCU1GC - HSCU1C et HSCU1G - HSCU1)

Recommandation - Avant de procéder à l'installation, lire attentivement les 
paragraphes 4.1 - 4.2 - 4.3.

4.4.1 - INSTALLATION

01.		 Ouvrir le boîtier en retirant d'abord le couvercle de protection (fig. 7-A) 
puis le couvercle (fig. 7-B) ;

02.		 Décrocher le crochet latéral pour faire tourner le corps de la centrale (fig. 8) ;

03.	 Insérer la carte mémoire fournie, en prenant soin de l'insérer correctement 
dans les glissières du connecteur interne (fig. 9).

	 Dans les centrales mod. HSCU1GC et HSCU1G (avec GSM). insérer 
aussi la carte SIM (fig. 10).

04.	 Avant de fixer le boîtier, si cela est souhaité, il est possible d'activer le sys-
tème « anti-lame » sur l'autoprotection arrière ( fig. 11) : 

	 a) Retirer la pièce « a » comme indiqué et la mettre de côté.
	 b) Retirer la pièce « b » comme indiqué et la jeter.

05.	 Pour le mod. HSCU1GC et HSCU1C : prédisposer le trou pour le pas-
sage de câbles (fig. 12) et acheminer les câbles électriques à travers le 
trou prévu (fig. 13).

06.		 Replacer le corps de la centrale dans son logement (fig. 14).

07.	 Marquer sur le mur les 3 points de fixation indiqués dans la fig. 15. Si le 
système « anti-lame » est activé, marquer également le 4ème point pourla 
pièce « a » (fig. 15).

08.	 Percer le mur pour les 3 points de fixation indiqués et insérer les chevilles 
fournies (fig. 16). Si le système « anti-lame » a été activé, percer aussi le 
4ème point en insérant la cheville et la pièce « a » précédemment mise de 
côté (fig. 16).

8

9

SIM

10

x 4

7A 7B

09.	 Fixer la centrale au mur avec les vis fournies (fig. 17).

10.	 Raccordements électriques :

	 • Pour le mod. HSCU1GC et HSCU1C :
	 effectuer les raccordements électriques et insérer la batterie tampon en se 

référant au chapitre 5.

	 • Pour le mod. HSCU1G et HSCU1 :
	 connecter la batterie (jeu de batterie), comme indiqué dans la fig. 18 ;

11.	 Fermer le boîtier (fig. 19).

12.	 À ce stade, procéder à l'installation des divers dispositifs prévus et effec-
tuer la programmation de la centrale (cf. chapitre 6).
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5.1 - Recommandations importantes
•	 Le raccordement au secteur doit être effectué par un personnel qual-

ifié et expert, conformément aux règlementations pour les installa-
tions électriques.

•	 Prédisposer dans l'installation un dispositif de coupure bipolaire avec une 
distance entre les contacts d'au moins 3 mm ou utiliser un câble électrique 
avec une fiche adaptée pour une prise standard.

•	 Effectuer des éventuels essais avec seulement la batterie afin de vérifier 
qu'elle soit complètement chargée.

•	 Pour se conformer à la norme EN 50131, les connexions et les éventuelles 
sirènes supplémentaires et auto-alimentées ou pas (conformes à la norme), 
doivent être protégées par une ligne d'autoprotection équilibrée, en utilisant 
les entrées d'alarme.

•	 Les sorties relais doivent être utilisées dans les limites des valeurs de tension 
et de courant indiquées sur la figure.

•	 Pour se conformer à la norme EN5031, les détecteurs traditionnels con-
nectés directement à la centrale doivent être certifiés EN50131 niveau 1 ou 
supérieur et fonctionnent avec l'équilibre des lignes. Par conséquent, les 
résistances appropriées doivent être insérées comme illustré (seulement 3 
fils au diamètre approprié).

•	 Le signal +OFF est positif avec la centrale désactivée et sert à verrouiller les 
détecteurs/sirènes qui disposent d'une entrée spécifique.

•	 L'entrée de panne, si elle est utilisée, implique l'apparition du signal ANOMA-
LIE et les appels téléphoniques correspondants.

•	 Toutes les entrées inutilisées peuvent être laissées sans aucune connexion 
(il n'est pas nécessaire de les équilibrer), à condition qu'elles ne soient pas 
accidentellement fermées, même temporairement. Dans ce cas, il faut étein-
dre et rallumer le courant (lignes de réinitialisation).

 
5.2 -	 Connexions sur la centrale (uniquement pour les modèles 

HSCU1GC et HSCU1C)
Attention ! - Avant d'ouvrir le boîtier de la centrale, toujours débrancher 
l'alimentation électrique du secteur.
01.	Pour établir la connexion électrique du cordon d'alimentation, il faut insérer 

le cylindre de ferrite comme indiqué dans la fig. 20 et le positionner comme 
indiqué dans la fig. 21.

	 Recommandations:
	 - Afin de faciliter l'insertion des conducteurs sur les bornes, appuyer sur le 

bouton de déverrouillage prévu à cet effet.
	 - Les conducteurs doivent être bloqués en fermant le cache-borne à l'aide 

de la vis prévue à cet effet.
02.	Pour réaliser les connexions électriques au bornier, se référer au Tableau 

2.
03.	Pour insérer la batterie tampon (non fournie) cf. fig. 22.
04.	Lorsque toutes les connexions ont été effectuées, fermer le couvercle inté-

rieur et seulement ensuite activer le dispositif de sectionnement ou bran-
cher la fiche dans la prise.

5.3 - Connexions sur la sirène modèle HSSOC
Pour réaliser la connexion électrique de la sirène avec la centrale, se reporter 
au Tableau 2 et voir figure 25A si les entrées sont paramétrées comme N.F. ou 
25B si les entrées sont paramétrées comme équilibrées.

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES5

SPK	 Positif sortie haut-parleur externe (8 Ω). Convient pour un haut-parleur supplémentaire qui reproduit les messages de la centrale, cf. fig. 23. 
+ALI	 Positif toujours présent, pour l'alimentation des détecteurs par fil, 12 VCC maximum 500 mA, cf. fig. 24.
+OFF	 Positif présent lorsque la centrale est désactivée, pour la commande de verrouillage des sirènes par fil, cf. fig. 25.
GND(tous)	 Négatif pour toutes les connexions.
+SIR	 Positif en alarme, pour les sirènes supplémentaires 12 Vcc maximum 500 mA, cf. fig. 26.
+SAA	 Positif (14 Vcc),pour les chargeurs des sirènes par fil (non présent en l'absence de l'alimentation secteur, cf. fig. 25.
+N	 Attention ! - Si 2 sirènes sont connectées, il faut obligatoirement insérer 2 diodes sur la borne pour empêcher les signaux de retour.	
	 Attention ! - Ne jamais utiliser cette sortie comme source des sirènes.
KEY	 Entrée ON-OFF à double équilibre pour clé externe (fermé = OFF), cf. fig. 27.
IN1 .. IN6	 Entrées d'alarme, cf. fig. 28 et 25A.
24H	 Entrée de panne à double équilibre avec la norme EN50131 habilité (Y). Avec la norme EN50131 désactivée (N) elle devient l'entrée  
	 NF de l'auto-protection, cf. fig. 28.
NC1-C1-NO1	 Sortie relais R1, 12V maxi. 500mA (se connecter uniquement à des circuits à très basse tension de sécurité SELV), cf. fig. 29.
NC2-C2-NO2	 Sortie relais R2, 12V maxi. 500mA (se connecter uniquement à des circuits à très basse tension de sécurité SELV), cf. fig. 29.
PHONE	 Connexion à la ligne téléphonique fixe RTCP, cf. fig. 6.
PC	 Connecteur pour la connexion au PC (interface USB spéciale demandée), cf. fig. 6.
Notes :
• Les entrées d'alarme et d'autoprotection sont activées lors de la première fermeture. Si elles sont fermées par erreur, elles signaleront l'état d'alarme. 
Pour annuler le signal, entrer et sortir du mode TEST CENTRALE.

			   TABLEAU 2 - DESCRIPTION DES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES
	 SORTIE	 DESCRIPTION
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IN1 IN2+AL GND

GND +12V

IN3 IN4 IN5 IN6

22k 22k
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RELAY
12 Vcc

L N

LINE

29

SPK GND
+ -

23

SIR GND
+ -
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BATTERY
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-+-

-

+ 

+ 
BATTERY
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-+-

-

+ 

+ 
BATTERY
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B

A

BATTERIE

BATTERIE



14

PROGRAMMATION DE LA CENTRALE6

6.1 PROCESSUS DE PROGRAMMATION
Nous conseillons de programmer la centrale sur banc, en gardant à portée de 
main les divers équipements via radio, qui constituent le système, les sirènes 
sont exclues. Plus tard, tous les appareils seront placés dans des positions 
appropriées, sous réserve de vérification de la portée radio. Il est donc néces-
saire de préparer les différents appareils en ouvrant l'accès au compartiment 

de piles ou batteries. Dans le cas des accessoires par fil, il sera possible de les 
programmer par la suite. Nous conseillons aussi de procéder à la programma-
tion dans l'ordre donné par cette notice.

6.2- PROGRAMMATION DES MESSAGES
Les messages vocaux s'enregistrent en maintenant appuyée la touche OK et 
en parlant à voix haute dans le microphone de la centrale, en articulant bien les 

 SIGNIFICATION ET UTILISATION DES TOUCHES

OK

C         

CONFIRMER ÉCHAP

t ÉLIMINER
CARACTÈRE

QUITTER p

q      

DÉFILEMENT
MENU

DEMANDE
TÉLÉASSISTANCE

DEMANDE
CRÉDIT SIM

CONFIRMER
MISE EN SERVICE

CONFIRMER
MISE HORS
SERVICE

ÉLIMINER
ANNULER

TABLEAU 3

 SITUATION DE LA CENTRALE LORS DE LA PREMIÈRE ALIMENTATION
continuer en appuyant sur OK puis faire défiler et confirmer le choix désiré.

NUM. FIRMWARE

Code I-MEI SIM           

TROUVE POSITION

CONFIRMER OK           

MESSAGES VOCAUX

CONFIRMER OK           

SMS

CONFIRMER OK           

CODES CLAVIERS

CONFIRMER OK           

GROUPE AL. A

CONFIRMER OK           

ISOL.EN. FILAIRE

CONFIRMER OK           

PARAMÈTRES RELAIS 1

CONFIRMER OK           

MÉMOIRE

CONFIRMER OK           
TÉLÉCOMMANDES

CONFIRMER OK           
ISOL. DÉTECTEURS

CONFIRMER OK           

FRANÇAIS

CONFIRMER OK           

CODE USINE

0000

INDIQUER LA DATE 

JJ/MM/AA

CODE USAGER

1234

INDIQUER L'HEURE

00.00

RÉGLAGE RELAIS 2

CONFIRMER OK           

DOMOTIQ.RADIO

CONFIRMER OK           

TROUVE PAR NOM

CONFIRMER OK           

CODE INSTALLAT.

1111

CESA 200BAUD2

CONFIRMER OK           

CONTACT ID 18 1

CONFIRMER OK           

GPRS

CONFIRMER OK           

GROUPE AL. C

CONFIRMER OK           

24H PANIQUE

CONFIRMER OK           

GROUPE AL. B

CONFIRMER OK           

24H AGRESSION

CONFIRMER OK           

ENTRÉES FILAIR.

CONFIRMER OK           

CLÉ EXTERNE

CONFIRMER OK           

24H TECHNIQUE

CONFIRMER OK           

GSM-LIGNE TÉL.

CONFIRMER OK           

ANTISCANNER

CONFIRMER OK           

SUPERVISION

CONFIRMER OK           

TEMPS DE SORTIE

CONFIRMER OK           

RÉTROÉCLAIRAGE

CONFIRMER OK           

VOLUME

CONFIRMER OK           

HEURE LÉG. AUT.

CONFIRMER OK           

M.E.S. FORCÉE

CONFIRMER OK           

ENTRÉES FILAIRES

CONFIRMER OK           

BLOCAGE MES

CONFIRMER OK           

PROTOC. DIGITAUX

CONFIRMER OK           

MESSAGES

CONFIRMER OK           

RÉPERTOIRE

CONFIRMER OK           

PARAMÈTRES

CONFIRMER OK           

OUTILS

CONFIRMER OK           

ABSENCE ÉLEC.

CONFIRMER OK           

APPEL PÉRIOD.

CONFIRMER OK           

HEURE/DATE

CONFIRMER OK           

ÉCHÉANCE SIM

CONFIRMER OK           

STANDARD TÉLÉPHONIQUE

CONFIRMER OK           

No INSTALLATEUR

CONFIRMER OK           

CODE D'ACCÈS

CONFIRMER OK           

NOM INSTALLAT.

CONFIRMER OK           

CODE INSTALLAT.

CONFIRMER OK           

No CENTRE ASS.

CONFIRMER OK           

APPEL CENT.ASS.

CONFIRMER OK           

DONNÉES PERSO

CONFIRMER OK           

ACTIVER EN50131

CONFIRMER OK           

VERS. FIRMWARE

CONFIRMER OK           

RESET/EFFACEM.

CONFIRMER OK           

TÉLÉGESTION

CONFIRMER OK           

A
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mots. Pendant l'enregistrement, le décompte des secondes restantes pour les 
autres messages apparaît, à partir de 240. il faut donc enregistrer des mes-
sages courts pour que les enregistrement puissent être plusieurs (cf. ci-des-
sous).
6.2.1 - Exemple de texte : ATTENTION, ALARME EN COURS CASA 

ROSSI,VIA BIANCHI 1 TORINO (pause) DÉTECTEUR. . . le message 
sera terminé automatiquement par l'« étiquette » (à savoir, la position) 
du détecteur qui a déclenché l'alarme. En le relâchant, il s'interrompt 
et il est possible d'écouter l'enregistrement, qui peut être supprimé 
(SUPPR.) ou approuvé (ÉCHAP.). Après l'approbation, l'afficheur pro-
pose l'association à l'événement, prédisposé dans l'ordre suivant :

	 1) AL. GROUPES A, B, C : message d'alarme d'intrusion généré par 
des détecteurs programmés sur les groupes inclus.

	 2) SABOTAGE : message d'alarme toujours actif, généré par le sabo-
tage des dispositifs du système.	

	 3) 24H PANIQUE : un message d'alarme à activer avec la commande 
manuelle, par exemple, touche  de la télécommande.

	 4) 24H AGRESSION : un message d'alarme à activer avec la com-
mande manuelle, il est recommandé d'utiliser une télécommande 
spéciale.

	 5) 24H TECHNIQUE : un message d'alarme généré par un détecteur 
d'alarmes techniques (fumée, eau, gaz, etc.).

	 6) BATTERIE FAIBLE : message d'alarme identifié, généré par un 
composant du système.

6.2.2 -	 VARIATIONS POSSIBLES DES MESSAGES
	 À l'aide des touches p q il est possible de modifier les événements 

(bien entendu en enregistrant un message approprié) parmi les choix 
susmentionnés ou l'un des choix suivants : les messages disponibles 
sont 6, donc pour ajouter un de ceux indiqués ci-dessous, il faudra 
renoncer à l'un des précédents.

	 GROUPE (individuel) ALARME A : annuler B et C, en appuyant sur 2 et 
3 dans la programmation du message 1.

	 GROUPE (individuel) ALARME B : annuler A et C, en appuyant sur 1 et 
3 dans la programmation du message 1.

	 GROUPE (individuel) ALARME C : annuler A et B, en appuyant sur 1 et 
2 dans la programmation du message 1.

	 ABSENCE ÉLEC. (modèles HSCU1GC et HSCU1C) : envoi d'un mes-
sage après le temps d'absence du courant configuré (PARAMÈTRES).

	 APPEL PERIOD. : envoi d'un message diffusé tous les 1-25 heures 
(PARAMÈTRES).

	 TEMPÉRATURE : envoi d'un message diffusé lorsque la température 
de la centrale atteint plus de 70°C ou moins de 5°C.

	 ANOMALIE (signalée par un AVERTISSEM. sur la centrale) : envoi 
d'un message générique qui comprend la signalisation à l'entrée 24H, 
le manque de courant, la signalisation de piles déchargées ou batterie 
faible, l'antiscanner, la supervision, la température (< de -10°C et > de 
55°C),les éventuels problèmes sur la ligne RTCP.

	 CHAMPS LIBRES - MSG SPÉCIFIQUE : 
	 sur l'écran apparaît «  _        ,        ».
	 Les événements possibles sont : ALAR. = alarme ; SUPERV = alarme 

supervision; SCANN. = alarme des interférences radio. MARCHE = 
centrale en marche. ARRÊTÉ = centrale désactivée. OUVERT = porte 
restée ouverte. FIN. AL = porte fermée. MAR. A, MAR. B, MAR. C = 
Mise en service du groupe spécifique. PAS D'ÉVÉNEMENT: en confir-
mant le choix, il n'y aura pas d'appels aux numéros associés.

	 Pour programmer cette fonction, il faut écrire dans la première par-
tie de l'afficheur l'événement, exactement comme décrit ci-dessus 
en lettres capitales (par exemple  : pour la mise en service écrire 
MARCHE et confirmer OK), puis écrire dans la seconde partie l'éti-
quette de l'appareil qui génère l'événement (cf. OUTILS) et confirmer 
OK : pour la centrale, écrire CENTRALE.

6.2.3 -	 MESSAGE VOCAL 7 (cf. 9.8.1)
	 Si aucune installation domotique n'est présente, il suffit d'enregistrer 

la méthode de réalisation des opérations de contrôle à distance de la 
centrale : après avoir donné la commande, une réponse claire sera 
donnée.

	 - Pour contrôler l'état de la centrale (activée/désactivée), appuyer sur 
zéro et dièse (#).

	 - Pour activer pleinement la centrale, appuyer sur zéro ✱1#.
	 - Pour saisir uniquement les groupes A+B, appuyer sur le zéro ✱ 2 #.
	 - Pour désactiver, appuyer sur zéro ✱ zéro #.
	 Si des installations domotiques à distance sont prévues (allumage de 

l'éclairage, commande d'appareils électriques), il suffit d'enregistrer 
la méthode de réalisation des différentes commandes selon les sys-
tèmes réalisés : cf. 9.8.4.

	 Attention  ! En n'enregistrant pas ce message, les centrales ne 
répondent pas lorsqu'elles sont appelées sur le réseau fixe RTCP, 
alors que celle équipée d'un GSM toujours allumé répond dans tous 
les cas (modèle HSCU1GC).

6.2.4 -	 SMS - MESSAGES ÉCRITS (modèles avec GSM uniquement)
	 Avec la même séquence et la procédure d'association, il faut écrire 

les messages utiles pour l'usager : exemple ALARME ROSSI TURIN 
(maxi. 24 caractères).

6.2.5 -	 SMS TECHNIQUES DES RÉSIDENTS
	 Ces messages sont des résidents et nécessitent uniquement l'asso-

ciation avec le numéro de téléphone concerné.
	 1 = batterie de la centrale d'alarme faible : attention ! Le système va 

bientôt s'arrêter de fonctionner !
	 2 = batterie d'un périphérique faible  : attention  ! Un ou plusieurs 

détecteurs cesseront de fonctionner bientôt (jours) !
	 3 = alarme supervision ou troubles radio : vérifier le journal des événe-

ments au retour.
	 4 = centrale en marche : le message part seulement en réponse à la 

mise en service par téléphone de l'extérieur.
	 5 = centrale arrêtée : le message part seulement en réponse à la mise 

hors service par téléphone de l'extérieur.
	 6 = absence alimentation électrique centrale - le message part en 

l'absence de courant après le temps configuré (PARAMÈTRES).
	 7 = absence de réseau GSM à la centrale : le message part au retour 

du champ GSM.
	 8 = aucun appel téléphonique rtc réussi : vérifier les interruptions de la 

ligne téléphonique (réseau fixe).
	 9 = appel périodique ok pour centrale alarme : message cyclique 

toutes les X heures/jours (PARAMÈTRES). 
	 10 = échéance carte sim sur la centrale alarme : programmer (PARA-

MÈTRES) d'une nouvelle échéance en cas de SIM prépayée. 
	 11 = rétablissement réseau électrique centrale : message automa-

tique relatif au SMS 6.
6.2.6 -	 MESSAGES D'ÉVÉNEMENT ÉMIS PAR LA CENTRALE
	 Les centrales qui ne sont pas équipées de guide vocal exigent égale-

ment l'enregistrement des messages émis.
	 En présence de guide vocal de série, ces messages sont déjà enre-

gistrés, donc le menu correspondant n'apparaît pas :
	 1 Mise en service	 mise en service totale du système
	 2 M.e.s. partielle	 mise en service partielle d'une partie du 		

	 système (en fonction des options choisies)
	 3 Mise hors serv.	 mise hors service totale du système.
	 4 Porte ouverte	 avertissement qu'une huisserie protégée avec 	

	 signalisation d'ouverture est restée ouverte.
	 5 Détect. externe	 elle n'est pas prévue dans cette configuration.
	 6 pré-alarme	 signal sonore qui précède l'alarme, durant le 	

	 retard d'entrée configuré sur la centrale
	 7 sabotage	 signal de sabotage d'une partie du système 	

	 mis hors service
	 8 Nouvel évnmt	 indication d'événement au cours de la dernière 	

	 période de mise en marche du système (cf. le 	
	 journal des événements).

6.2.7 -	 PROGRAMMATION RÉPERTOIRE - 63 NUMÉROS MAXI.
	 Le cas échéant, les centrales appellent les numéros du répertoire 

pour leur transmettre les messages vocaux et les SMS. Ces numéros 
sont ensuite programmés et associés aux messages à recevoir. Ainsi, 
chaque appel devra être associé aux messages qui le concernent (cf. 
9.7.2).

	 Attention ! Touche de demande de crédit restant : dans la position 
64 du répertoire, il faut taper le numéro fourni par l'opérateur de la 
SIM utilisée pour l'opération : la réponse qui arrivera sera vocale. 
Demande via GSM : le numéro fourni par l'opérateur doit être pro-
grammé 123456# (astérisque avant et dièse finale) : dans ce mode, 
en appuyant sur le bouton de la centrale, le crédit restant sera 
envoyé par SMS au premier numéro du répertoire, qui devra être un 
téléphone portable (pour l'Italie, le numéro des trois opérateurs ita-
liens TIM, WIND, Vodafone est inséré automatiquement). Il est aussi 
possible d'obtenir également le crédit restant en envoyant un SMS 
à la centrale avec seulement un point d'interrogation : la réponse 
arrivera sur le téléphone utilisé pour l'envoi.

	 Attention ! NICE n'est pas responsable de toute modification de 
l'opérateur SIM qui rendrait inutilisable certaines et/ou la totalité des 
fonctions prévues, réalisées sur la base des informations connues au 
moment de la conception des centrales.

	 Le menu RÉPERTOIRE dispose de trois options :
	 MÉMOIRE : pour entrer de nouveaux numéros et les associer aux 

messages.
	 TROUVE PAR NOM : pour effectuer une recherche par nom, et 

modifier les données d'un numéro inséré - Opération simple et intui-
tive.

	 TROUVE POSITION : pour rechercher l'un après l'autre et modifier 
les données d'un numéro inséré - Opération simple et intuitive.

	 MÉMOIRE : il est demandé de taper successivement le nom et le 
numéro de la personne à appeler : lorsque les opérations sont confir-
mées, on peut lire ENREGISTRÉ. Appuyer sur OK pour continuer : 
saisir les numéros des messages à associer, tant vocaux que SMS, 
SMS techniciens. 

	 Attention ! Si un numéro n'a pas de messages associés, l'appel ne 
se produit pas :

	 ACCÈS DIRECT N (modèles GSM uniquement) : en modifiant N 
en Y (yes) à l'aide de la touche, la centrale reconnaît le numéro de 
l'appelant sur GSM et donc aucun code n'est demandé, en permet-
tant toutes les opérations possibles.

	 Attention ! Contrôle de la ligne téléphonique : selon les normes, la 
centrale contrôle la présence de la ligne RTCP et appelle uniquement 
si la ligne est libre et correcte. Si la tonalité est perturbée, il est pos-
sible d'annuler le contrôle en tapant ✱ (appuyer sur p) avant le numé-
ro en cours de programmation.

	 Attention ! Pauses entre les numéros : en voulant insérer une pause 
dans la composition des numéros, saisir (pause) entre les numéros.

6.2.8 -	 OUTILS - PROGRAMMATION DES DISPOSITIFS PÉRIPHÉ-
RIQUES

	 Avec ce menu, il est possible de programmer sur la centrale les 
appareils supplémentaires du système, regroupés par type, comme 
indiqué dans le tableau « Première Alimentation ». Chaque type de 
dispositif périphérique est programmable de manière souple, afin de 
permettre la meilleure configuration de chaque système, selon les exi-
gences de l'usager.
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6.2.9 -	 TÉLÉCOMMANDES : 32 émetteurs portables HSTX4, HSTX8 
peuvent être programmés au maximum (plus de 1 million de combi-
naisons avec code variable (rolling code)) pour mettre en service ou 
en hors service la centrale et éventuellement activer d'autres fonc-
tions (1 touche disponible). En entrant dans le menu, Télécommande 
1 s'affiche : confirmer. Chaque télécommande peut agir sur tous les 
groupes A, B, C pour activer (ON) ou désactiver (OFF), ou sur une par-
tie de ces derniers au choix : appuyer sur les numéros de 1 à 6 pour 
désactiver les opérations sur chaque groupe. Les groupes exclus dis-
paraîtront, ainsi la télécommande pourra fonctionner uniquement sur 
ceux qui restent et dans la fonction prévue.

	 Programmer la télécommande comme demandé et attendre le bip 
de confirmation. Appuyer sur O pour saisir le nom de l'usager de la 
télécommande, puis l'enregistrer localement : tout message transmis 
et/ou l'enregistrement des manœuvres impliquant la télécommande, 
seront reconnaissables par le nom.

6.2.10 -	 CODES CLAVIERS (32 codes possibles maxi.) : ce sont des 
groupes de 5 chiffres pour mettre en service ou en hors service la cen-
trale par le clavier du système ou d'autres claviers distants. En entrant 
dans le menu, le Code 1 apparaîtra : confirmer et procéder comme 
pour les télécommandes, en tapant un code mnémotechnique pour 
celui qui l'utilisera. ANTI-MENACE : cf. 9.6.3, pour permettre l'habilita-
tion, commuter N en Y (p), puis procéder comme ci-dessus.

6.2.11 - GROUPE ALARME (A, B, C) : Trois groupes de détecteurs d'intru-
sion sont activés/désactivés ensemble, pour permettre l'utilisation 
partielle de la protection. L'installateur se mettra d'accord avec le 
client pour choisir la meilleure solution spécifique.

	 La centrale accepte jusqu'à 99 détecteurs, mais il faut considérer que 
l'auto-protection, le contrôle des piles, la supervision des claviers et des 
sirènes occupent un emplacement pour détecteurs. Ainsi ces disposi-
tifs doivent être compris et programmés dans les 99 disponibles : bien 
entendu, ils ne provoqueront pas d'alarmes d'intrusion, mais seulement 
de sabotage ou des messages de commande des fonctions citées. En 
entrant dans le menu, GROUPE ALARME A- DÉTECT. EXTERNE appa-
raît : Cette fonction n'est pas possible selon la réglementation. Appuyer 
sur qpour obtenir le premier emplacement libre pour les détecteurs/
capteurs (CAPTEUR A01). Procéder et programmer l'éventuel retard 
d'entrée (touche 1, puis activer le temps de 1 à 45 secondes) ou bien 
la fonction AND (cf. ci-dessous). Si les fonctions retard ou AND ne sont 
pas désirées, toujours confirmer jusqu'à BRANCHER PILE : en insérant 
la pile dans le détecteur à programmer, un bip retentira pour confirmer. 
Attention ! Lire également les instructions du détecteur à programmer 
puisque il pourrait être nécessaire d'effectuer d'abord des program-
mations spéciales. Ensuite, taper « étiquette », qui sert à identifier la 
position de l'objet ( 9 caractères -. Exemple PORTE PR pour porte prin-
cipale) et enregistrer le message vocal.

	 Attention ! Si le message d'alarme a été enregistré comme indiqué 
dans le chapitre 6.2.1, il se terminera par . . . DÉTECTEUR. . . ainsi, il 
suffit d'enregistrer PORTE PRINCIPALE sans répéter détecteur.

	 GROUPES D'ALARME B et C : comme pour le groupe A.
6.2.12 - Fonction AND : il est possible de programmer dans AND deux détec-

teurs/capteurs pour protéger le même environnement : l'alarme se 
produira seulement si un détecteur signale l'alarme et que l'autre la 
confirme dans les 30 secondes. En plaçant correctement les deux 
détecteurs, cette fonction permet de réduire considérablement les 
possibilités d'alarme dans des environnements difficiles (présence 
d'oiseaux, courants d'air violents et autres phénomènes auxquels le 
détecteur utilisé est sensible). Les deux détecteurs dans AND peuvent 
être de type différent. En confirmant le choix AND (ce qui n'est pas 
possible si un retard est activé), il suffira simplement de programmer 
les deux appareils l'un après l'autre.

6.2.13 - GROUPES D'ALARME 24 HEURES
	 PANIQUE (caractéristique non certifiée) : il est possible de pro-

grammer la touche libre d'une télécommande (ou une autre télécom-
mande appropriée, ou bien HSDID11 relié à une touche), pour obtenir 
la mise en service immédiate des sirènes : le processus est similaire 
au précédent, à la différence que, pour programmer cette touche, il 
faut la maintenir appuyée pendant 10 secondes lorsque la centrale 
l'exige.

	 AGRESSION : il est possible de transmettre des appels de détresse 
silencieux (même médicaux) comme précédemment.

	 TECHNIQUE (caractéristique non certifiée) : la gamme Nice 
comprend des détecteurs d'inondation et de début d'incendie. Par le 
biais d'un détecteur HSDID11, il est possible d'intégrer n'importe quel 
autre détecteur spécifique disponible dans le commerce. Ces appa-
reils peuvent être programmés sur ce groupe de la même façon que 
les autres détecteurs (6.2.11).

6.2.14 -	 RACCORDEMENTS PAR CÂBLE (modèles HSCU1GC et 
HSCU1C) :  

	 CLÉ EXTERNE : il est possible de connecter à la centrale une clé 
externe (cf. fig. 27) sur une ligne équilibrée. Pour se conformer à la 
norme, elle devra être protégée et certifiée au moins au niveau 1. La 
programmation est similaire à celle des télécommandes.

	 ENTRÉES FILAIR. : les six entrées filaires (double équilibre - 
cf.schéma fig. 24) sont proposées divisées : A+1+2 ; B+3+4 ; 
C+5+6, mais en appuyant sur les touches 1-2-3 lorsque l'indication 
de groupe apparaît sur l'afficheur, il est possible de les associer d'une 
autre façon. La programmation est semblable à celle des groupes par 
radio, mais la fonction AND n'est pas possible.

6.2.15 - PARAMÈTRES
	 Les paramètres fonctionnels et certains aspects opérationnels acces-

sibles à l'usager sont définis dans ce menu (cf. par. 9), comme suit. 
Attention ! Pour se conformer à la norme EN 50131. . certaines fonc-
tions sont obligatoires et limitées comme indiqué. Ainsi les réglages 
non autorisés ne sont pas acceptés. Attention  ! Se rappeler de 
confirmer tous les réglages effectués.

6.2.16 - ISOL.DÉTECTEURS : en entrant dans le menu, il est possible de 
sélectionner le détecteur/capteur en service (SERVIC) et le mettre 
hors service (HSERV) en appuyant sur OK. Répéter l'opération pour 
le remettre en service.

6.2.17 - ISOL.EN.FILAIRE : en entrant dans le menu, il est possible de sélec-
tionner le détecteur/capteur en service (SERVIC) et le mettre hors 
service (H.SERV) en appuyant sur OK. Répéter l'opération pour le 
remettre en service.

6.2.18 - PARAMÈTRES RÉGLAGE RELAIS1 : le relais peut être utilisé pour 
commander des charges électriques, strictement dans les limites des 
caractéristiques indiquées (fig. 29) et associé à diverses activités : 
le réglage d'usine de R1 est ON-OFF, la commutation bistable qui 
se modifie suite à la commande ON et retourne au repos avec une 
commande OFF par téléphone. Dans le cas d'une association avec 
l'horloge interne, la commutation par téléphone est prédominante sur 
celle de l'horloge.  R1 peut être utilisé d'autres façons, comme suit :

	 MONOSTABLE : commute pendant un temps de 0 à 999 secondes, 
suite à la commande par téléphone ou horloge interne.

	 ALARME GÉNÉRALE : commute pendant le temps configuré pour 
les alarmes de tout genre, sauf l'antiscanner.

	 SABOTAGE : commute pendant 3 minutes dans le cas d'alarme 
sabotage (autoprotection).

	 24H PANIQUE/AGRESSION/TECHNOLOGIE : commute pendant 
15 secondes en cas d'alarme Panique/Agression/Technologique.

	 ANOMALIE : commute pendant 15 secondes, dans le cas de batte-
ries déchargées (centrale ou détecteurs), pas de surpervision, interfé-
rences radio avec système activé (antiscanner), pas de réseau GSM 
(modèle HSCU1GC).

	 M.E.S./M.H.S. : commute la mise en service et revient au repos lors 
de la mise hors service (utile pour connecter un voyant on-off).

	 RET. ENTR. : commute pendant le retard d'entrée configuré sur un 
ou plusieurs détecteurs (temps d'entrée).

6.2.19 -	 PARAMÈTRES RÉGLAGE RELAIS2 : le relais peut être utilisé pour 
la commande des charges électriques, strictement dans les limites des 
caractéristiques indiquées (fig. 29) et associé à diverses activités : le 
réglage d'usine de R2 est ALARME GÉNÉRALE, et commute pendant 
3 minutes en cas d'alarme. Ce relais n'est pas activable depuis l'hor-
loge, pour le reste les possibilités d'utilisation sont comme pour R1.

6.2.20 - DOMOTIQ. RADIO (fonction non certifiée) : en appelant une cen-
trale par téléphone, des fonctions de commande locale sont activées. 
Les centrales disposent de 16 transmissions radio pour activer les 
récepteurs HSTT2L, HSTT2N qui, à leur tour, peuvent allumer les 
lumières et commander les automatismes et les appareils électriques. 
Pour fonctionner en étant commandés par la centrale, ils doivent 
enregistrer l'une des COMMANDES RADIO susmentionnées : confir-
mer la commande comme monostable ou changer en on/off (pq), 
puis préparer le récepteur et appuyer sur OK pour le programmer (cf. 
les instructions du récepteur).

	 Attention ! Ces fonction prévoient de bien enregistrer le message 
guide (6.2.3) afin de faciliter les opérations par téléphone de l'usager.

6.2.21 - GSM-LIGNE TÉL. (seulement HSCU1GC et HSCU1G) : choisir le 
mode de priorité des appels à l'extérieur (pq). En cas de panne du 
choix prioritaire, l'autre moyen de communication entrera en marche 
automatiquement.

6.2.22 -	 ABSENCE ÉLEC. (uniquement HSCU1GC et HSCU1C) : La 
fonction est toujours active si le paramètre EN50131 est réglé sur Y 
(6.2.36).  Avec la norme EN50131 désactivée, la fonction Absence 
élec. peut être confirmée Y ou désactivée N. Suivre les instructions 
vocales pour recevoir l'alerte SMS après le temps programmé, allant 
de 1 à 60 minutes.

6.2.23 -	 APPEL PÉRIOD. : La fonction est toujours active si le paramètre 
EN50131 est réglé sur Y (6.2.36).  Avec la norme EN50131 désacti-
vée, la fonction appel périodique peut être confirmée Y ou désactivée 
N. Saisir la période de transmission du message (selon la norme, de 1 
à 25 heures), puis l'heure de début du décompte.

6.2.24 -	 ÉCHÉANCE SIM : Activer la fonction en commutant N (non) ou Y 
(oui) en appuyant sur pq, puis insérer l'échéance de la carte SIM 
exprimée en mois, en laissant au moins un mois de marge.

6.2.25 -	 HEURE/DATE : la mise à jour de l'heure interne et de la date est 
importante pour le journal des événements. Heure interne - précision 
: les solutions techniques adoptées comportent la possibilité d'une 
erreur jusqu'à 2 secondes par jour. Cela peut être corrigé au cours de 
l'entretien périodique du système, prévu par la norme EN 50131.

6.2.26 -	 STANDARD TÉL. : Choisir à l'aide des touches p q s'il faut activer 
la fonction Standard (Y) et configurer la valeur du chiffre pour l'habilita-
tion aux appels externes.

	 NB. - Si la fonction EN50131 est activée, ce menu sera visible unique-
ment si la présence de la ligne téléphonique est reconnue.

6.2.27 -	 CODE INSTALLAT. : fonction utile pour afficher/modifier ce code. 
En cas d'oubli de ce code, il faut ouvrir la centrale, avec l'inévitable 
alarme de sabotage, débrancher l'alimentation et la batterie, rétablir le 
courant après quelques secondes et revenir dans la programmation 
avec le code du fabricant. Cette opération n'implique pas la perte des 
données programmées.
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6.2.28 -	 ANTISCANNER : La fonction est toujours active si le paramètre 
EN50131 est réglé sur Y (6.2.36). Avec la norme EN50131 désacti-
vée, la fonction Antiscanner peut être confirmée Y ou désactivée N. 
La centrale contrôle les signaux radio dans l'environnement et signale 
ceux qui perturbent le fonctionnement. Il est possible de configurer 
le temps des interférences négligeables en secondes (1-60), après 
quoi la sirène retentira dans la centrale et le courant parviendra dans 
la borne SIR (uniquement pour les modèles HSCU1GC et HSCU1C) 
pendant 30 secondes. Le cas échéant, il est possible d'associer à 
cette fonction un message vocal ou un texto ou encore un des relais.

6.2.29 -	 SUPERVISION : La fonction est toujours active si le paramètre 
EN50131 est réglé sur Y (6.2.36). Avec la norme EN50131 désacti-
vée, la supervision peut être confirmée Y ou désactivée N. La super-
vision est la transmission du signal de bon fonctionnement de chaque 
dispositif périphérique toutes les 28 minutes environ : l'absence de 
signaux d'un ou plusieurs dispositifs périphériques, provoque la 
signalisation d'une ANOMALIE lors de la mise en service/mise hors 
service du système.  Si, dans les 60 minutes qui précèdent la mise 
en service, un seul des signaux est absent, la mise en service est 
bloquée. Le cas échéant, il est possible d'associer à cette fonction un 
message vocal ou un texto ou encore un des relais.

6.2.30 -	 TEMPS DE SORTIE : Attention ! Des temps trop courts ne per-
mettent pas les communications de services qui se produisent pen-
dant ce temps. La norme autorise des temps de 1 à 99 secondes.

6.2.31 -	 HEURE LÉG.AUT. : fonction normalement activée, à exclure en 
appuyant sur #$ lorsque le changement d'heure n'est pas appliqué.

6.2.32 -	 RÉTROÉCLAIRAGE : activer la fonction (seulement HSCU1GC et 
HSCU1C). Il est possible d'avoir l'afficheur toujours éclairé en com-
mutant N (non) sur Y (oui) à l'aide des touches pq.  Attention ! En 
l'absence de courant, la rétroéclairage s'éteint.

	 Modèles HSCU1G et HSCU1 : le réglage d'usine prévoit que l'affi-
cheur s'éteint au bout de 60 secondes sans opération.

6.2.33 -	 VOLUME : il est possible de régler le volume sonore à l'aide des 
touches pq.
Attention ! Si le volume est réglé sur 0, les bips aussi sont exclus.

6.2.34 - M.E.S.  FORCÉE : pour activer la centrale à une heure prédéfinie, il 
faut activer la fonction en commutant N (non) sur Y (oui) à l'aide des 
touchespq. Il est possible d'obtenir la mise en service totale ou par-
tielle de la centrale à heures fixes (cf. 3.6.4). La mise hors service doit 
être manuelle.

6.2.35 -	 BLOCAGE MES : La fonction est toujours active si le paramètre 
EN50131 est réglé sur Y (6.2.36). Avec la norme EN50131 désacti-
vée, le blocage de la mise hors service peut être confirmé Y ou désac-
tivé N.

	 Note : cf. également le paragraphe 9.6.1.
6.2.36 -	 Conformes EN50131 : Commuter sur Y (oui) avec les touchesp q 

pour configurer tous les paramètres conformes à la norme EN50131. 
Le réglage N (non), inclus par défaut permet d'utiliser les fonctions et 
les paramètres non prévus par la norme EN50131. 

	 Recommandation : Le système avec ce paramètre configuré sur N 
(non) annule la conformité à la norme EN50131. 

6.2.37 - VERS. FIRMWARE : affiche la version de la centrale, qui sera deman-
dée pour les futures mises à jour.

6.2.38 - RESET/EFFACEM. : la confirmation (OK) du message RESET/EFFA-
CEM. ? implique la suppression de toute la programmation effectuée 
et du journal. Faire très attention avant de confirmer l'opération, elle 
est irréversible.

6.3 - PROTOCOLES NUMÉRIQUES
Les centrales disposent de deux types de protocole numérique parmi les plus 
utilisés par les sociétés de surveillance privée, avec la possibilité d'être transmis 
à 2+2 numéros de téléphone sur le réseau fixe RTCP, même à deux sociétés 
différentes. De plus, il existe la possibilité de transmettre les alarmes via GPRS 
(IP). En entrant dans le menu, il est possible de choisir le protocole ou la moda-
lité souhaitée, et de poursuivre ainsi :
6.3.1 -	 CONTACT ID/CESA 200 BAUD : saisir l'identifiant du client, le numé-

ro de téléphone, primaire et secondaire (en leur absence, appuyer sur 
OK) auquel transmettre, choisir la modalité directe ou inverse (p q), 
activer N/Y (p q, puis OK) au fur et à mesure les différents messages 
à envoyer, qui seront convenus avec la centrale réceptrice. 

	 Programmation avancée : dans le champ CODEV, il est possible de 
saisir de 1 à 4 événements spécifiques supplémentaires à envoyer. Il 
faut saisir le type d'événement dans la première partie (par exemple 
ALAR.) et l'étiquette du dispositif périphérique ou la position dans la 
deuxième partie (exemple A03 - pour la centrale saisir CENTRALE). À 
ce stade, la centrale propose le code qui sera transmis.

	 Pour le protocole CONTACT ID, il est possible de modifier le code pro-
posé par la centrale tandis que pour le protocole CESA 200, l'asso-
ciation est fixe (96 pour le CODEV1, 97 pour le CODEV2, 98 pour le 
CODEV3, 99 pour le CODEV4).

Exemple CONTACT ID :

CODEV1   1 130 01 003

ALAR. , A03

Après avoir saisi l'événement ALAR (OK), la posi-
tion du dispositif périphérique A03 (OK), le code 
associé à l'événement qui sera transmis par le pro-
tocole CONTACT ID est proposé dans la première 
ligne . Il peut être confirmé avec OK ou modifier le 
code lui-même ).

La programmation avancée permet également d'insérer l'étiquette du détec-
teur à la place de la position du dispositif périphérique. Si, par exemple, au 
détecteur A03 est associée l'étiquette « CUISINE », on obtiendra :

CODEV1   1 130 01 003

ALAR., CUISINE

Après avoir saisi l'événement ALAR (OK ), l'éti-
quette du détecteur « CUISINE » (OK), le code 
associé à l'événement qui sera transmis par le pro-
tocole CONTACT ID est proposé dans la première 
ligne. Il est possible de confirmer avec OK ou de 
modifier le code lui-même ().

 
Exemple CESA 200 BAUD : 

CODEV1                    96

ALAR. , A03

Après avoir saisi l'événement ALAR. (OK), la posi-
tion du dispositif périphérique A03 (OK), le code 
associé à l'événement qui sera diffusé par le pro-
tocole CESA 200 est affiché dans la première ligne, 
appuyer sur OK pour confirmer.

Les événements ne peuvent être que ceux qui sont inclus dans la liste ci-des-
sous et les dispositifs périphériques doivent avoir été préalablement enregis-
trés. La saisie doit être exacte afin que la centrale puisse effectuer l'association 
correcte.

ÉVÉNE-
MENTS

SIGNIFICATION PÉRIPHÉ-
RIQUE

SIGNIFICATION

ALAR. Alarme A01 - A99 Détecteurs groupe A 

FIN AL Fin d'alarme B01 - B99 Détecteurs groupe B 

C01 - C99 Détecteurs groupe C

SABOT. Sabotage P01 - P99 Détecteurs groupe 
24H PANIQUE

SUPERV Pas de super-
vision

R01 - R99 Détecteurs groupe 
24H AGRESSION

SCANN. Présence d'inter-
férences radio

T01 - T99 Détecteurs groupe 
24H TECHNIQUE

BATTE. Batterie faible FIL A1 - A2 Détecteurs filaires 
groupe A 

OUVERT Porte ouverte en 
mise en service

FIL B1 - B2 Détecteurs filaires 
groupe B

MARCHE Mise en marche 
totale

FIL C1 - C2 Détecteurs filaires 
groupe C 

MAR. A Mise en service 
groupe A

FIL A Autoprotection filaire 
groupe A

MAR. B Mise en service 
groupe B

FIL B Autoprotection filaire 
groupe B

MAR. C Mise en service 
groupe C

FIL C Autoprotection filaire 
groupe C

MAR. AB Mise en service 
groupe AB

TEL01 - TEL32 Télécommandes

MAR. AC Mise en service 
groupe AC

COD01 - 
COD32

Codes claviers

MAR. BC Mise en service 
groupe BC

FIL CLÉ Entrée clé

ARRÊTÉ Mise hors 
service

CENTRALE Centrale

6.3.2 - TEST ÉMISSIONS NUMÉRIQUES
	 Avec la centrale hors service, il est possible de transmettre un événe-

ment de TEST vers une société de surveillance, comme décrit au point 
9.5.1.1 - 9.5.1.2 : confirmer le TEST TRANSMETTEUR, taper le numéro 
de téléphone de la société de surveillance à appeler et sélectionner le 
type de message à envoyer (CONTACT ID ou CESA 200), en confirmant 
les propositions de l'afficheur.

	 Afin d'effectuer le TEST du transmetteur vers une société de surveil-
lance, il faut que la programmation du protocole numérique à envoyer 
ait été effectuée : pour le CONTACT ID, le code transmis est 602, et 90 
pour CESA. 
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6.3.3 - TABLEAU DES CODES DES PROTOCOLES NUMÉRIQUES

ÉVÉNEMENT CONTACT ID CESA 200 CESA 200
ALARME GROUPE A 1  130 01 001/099 1  14/22 détecteurs de 01 à 09 1  23 détecteurs de 10 à 99
FIN ALARME GROUPE A 3  130 01 001/099 2  14/22 détecteurs de 01 à 09 2  23 détecteurs de 10 à 99
ALARME FILAIRE GROUPE A 1  130 01 101/102 1  24/25 détecteurs      01 et 02
FIN D'ALARME FILAIRE GROUPE A 3  130 01 101/102 2  24/25 détecteurs      01 et 02
ALARME GROUPE B 1  130 02 001/099 1  26/34 détecteurs de 01 à 09 1  35 détecteurs de 10 à 99
FIN D'ALARME GROUPE B 3  130 02 001/099 2  26/34 détecteurs de 01 à 09 2  35 détecteurs de 10 à 99
ALARME FILAIRE GROUPE B 1  130 02  103/104 1  36/37 détecteurs      01 et 02
FIN D'ALARME FILAIRE GROUPE B 3  130 02 103/104 2  36/37 détecteurs      01 et 02
ALARME GROUPE C 1  130 03 001/099 1  38/46 détecteurs de 01 à 09 1  47 détecteurs de 10 à 99
FIN D'ALARME GROUPE C 3  130 03 001/099 2  38/46 détecteurs de 01 à 09 2  47 détecteurs de 10 à 99
ALARME FILAIRE GROUPE C 1  130 03 105/106 1  48/49 détecteurs      01 et 02
FIN D'ALARME FILAIRE GROUPE C 3  130 03 105/106 2  48/49 détecteurs      01 et 02
ALARME 24H PANIQUE 1  123 04 001/099 1  55/58 détecteurs de 01 à 04 1  59 détecteurs de  05 à 99
ALARME 24H AGRESSION 1  122 05 001/099 1  50/53 détecteurs de 01 à 04 1  54 détecteurs de  05 à 99
ALARME 24H TECHNIQUE 1  150 06 001/099 1  61/88 détecteurs de 01 à 28 1  89 détecteurs de 29 à 99
SABOTAGE CENTRALE 1  137  00  000 1  94
SABOTAGE GROUPE A 1  137  01  001/099 1  12
SABOTAGE FILAIRE GROUPE A 1  137  01  000 1  12
SABOTAGE GROUPE B 1  137  02  001/099 1  12
SABOTAGE FILAIRE GROUPE B 1  137  02  000 1  12
SABOTAGE GROUPE C 1  137  03  001/099 1  12
SABOTAGE FILAIRE GROUPE C 1  137  03  000 1  12
SABOTAGE GROUPE 24H PANIQUE 1  137  04  001/099 1  12
SABOTAGE GROUPE 24H AGRESSION 1  137  05  001/009 1  12
SABOTAGE  GROUPE 24H TECHNIQUE 1  137  06  001/009 1  12
MISE EN SERVICE PAR CODE 'USAGER 1  401  00  000 1  60

MISE HORS SERVICE PAR CODE USAGER 3  401  00  000 2  60
MISE EN SERVICE TÉLÉCOMMANDES 1  401  00  001/032 1  60
MISE HORS SERVICE TÉLÉCOMMANDES 3  401  00  001/032 2  60
MISE EN SERVICE CODES 1  401  00  033/064 1  60
MISE HORS SERVICE CODES 3  401  00  033/064 2  60
MISE EN SERVICE PAR CLÉ EXTERNE 1  409  00  000 1  60
MISE HORS SERVICE PAR CLÉ EXTERNE 3  409  00  000 2  60
MISE EN SERVICE PAR TÉLÉPHONE À 
DISTANCE

1  407  00  000 1  60

MISE HORS SERVICE PAR TÉLÉPHONE À 
DISTANCE

3  407  00  000 2  60

BATTERIE CENTRALE 1  302  00  000 1  91
RÉTABLISSEMENT BATTERIE CENTRALE 3  302  00  000 2  91
BATTERIE DES DISPOSITIFS PÉRIPHÉ-
RIQUES

1  384  01/06   001/099 1  13

RÉTABLISSEMENT BATTERIE DES DISPOSI-
TIFS PÉRIPHÉRIQUES

3  384  01/06   001/099 2  13

ABSENCE ÉLEC. 1  301  00  000 1  92
RÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU 3  301  00  000 2  92
APPEL PÉRIODIQUE 1  602  00  000 1  90
PAS DE SUPERVISION GROUPE A, B, C, T 1  381  00  000 1  11
SCANNER 1  344  00  000 1  95
OUVERT EN MISE EN SERVICE  GROUPE 
A, B, C

1  371 01/03   001/099 INUTILISÉ

6.3.3 - GPRS : remplir les champs demandés comme suit :
DONNÉES INTERNET 
APN : exiger de l'opérateur de la carte SIM l'APN à utiliser pour les connexions des données GPRS.
IP : données pour l'instant non nécessaires pour les SIM TIM, WIND et VODAFONE. En cas de SIM différente, demander ces paramètres à l'opérateur.
USER : données pour l'instant non nécessaires pour les SIM TIM, WIND et VODAFONE. En cas de SIM différente, demander ces paramètres à l'opérateur.
PSW : données pour l'instant non nécessaires pour les SIM TIM, WIND et VODAFONE. En cas de SIM différente, demander ces paramètres à l'opérateur.
GPRS 1-2 (première et deuxième option de connexion - même procédure) - Menu DONN.SURVEILL.
NUM. CODE ABONNÉ	 saisir le numéro à 4 chiffres attribué par la centrale de surveillance.
TCP / UDP MODE 	 sélectionner le mode (pq) et confirmer (OK). 
ADRESSE IP	 saisir celle de la centrale de surveillance. 
PORTE IP	 saisir celui de la centrale de surveillance.  
NUM.SMS BACK-UP	 saisir un numéro de la centrale de surveillance où envoyer le SMS en cas d'échec de la transmission.
CONTR.PÉRIODIQ.	 saisir le temps en minutes entre deux transmissions de contrôle.
SIA 1-2 (première et deuxième option de connexion - même procédure) - Menu DONN.SURVEILL.
NUM. CODE ABONNÉ	 saisir le numéro à 4 chiffres attribué par la centrale de surveillance.
TCP / UDP MODE	 sélectionner le mode (pq) et confirmer (OK). 
ADRESSE IP	 saisir celle de la centrale de surveillance. 
PORTE IP	 saisir celui de la centrale de surveillance.  
CONTR.PÉRIODIQ.	 saisir le temps en minutes entre deux transmissions de contrôle.

Menu ÉVÉNEM cf. 6.3.1 et activer les événements souhaités
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6.3.4 - TÉLÉGESTION
(programmation avancée, sans guide vocal)
La centrale permet de bénéficier de l'assistance technique à distance. Pour 
cette fonction, il faut que la centrale soit raccordée au réseau téléphonique 
RTCP et que le personnel qui 
effectue le service dispose du modem approprié HSMO et
logiciel correspondant pour PC Tele Service.
L'assistance à distance doit toujours être explicitement activée par l'usager en 
appuyant sur la touche .
Pour la programmation des paramètres nécessaires pour l'assistance tech-
nique à distance, cf. la notice du modem téléphonique HSMO.

6.4 -	 PROGRAMMATION DES MOYENS D'ALARME/ALERTE 
SANS FIL (cf. également les instructions spécifiques)

a) Sirène HSSI:  lorsqu’elle est alimentée, se programme automatiquement au 
premier signal radio émis par la centrale. 

b) Sirène HSSO1 : lorsqu’elle est alimentée, se programme automatiquement 
au premier signal radio émis par la centrale, mais il faut auparavant program-
mer la transmission vers la centrale, ce qui peut se produire sur n'importe quel 
groupe d'alarme qui sera étiqueté comme « sirène ».
c) Clavier HSKPS : pour l'activer/le désactiver, les mêmes codes program-
més sur la centrale peuvent être utilisés. Pour associer un ou plusieurs claviers 
HSKPS à la centrale, permettre le contrôle des piles, la supervision et program-
mer la touche PANIQUE (!) procéder comme suit :
•	 alimenter le clavier HSKPS : tous les voyants clignoteront.
•	 dans les 60 secondes, effectuer une manœuvre de MISE HORS SERVICE 

de la centrale, par le biais des touches : les LED du clavier s'éteignent, en 
confirmant l'association. Les claviers déjà programmés peuvent être repro-
grammés de cette façon.

•	 prédisposer la centrale sur le groupe PANIQUE et appuyer pendant 10 
secondes sur la touche « ! » du clavier déjà associé.

En général, les produits de la ligne Nice Home Security, ne nécessitent pas 
d'entretien particulier. Cependant, un nettoyage de la surface des produits 
est recommandé et notamment des détecteurs, dont les parties sensibles 
(capteurs) doivent toujours être parfaitement propres, sans poussière et autres 
substances salissantes (cf. la notice d'instructions correspondante).

Recommandation - Pour le nettoyage des surfaces des produits, utiliser un 
chiffon doux légèrement humide, utiliser uniquement de l'eau, ne pas utiliser de 
détergents ou de solvants.

Normalement, un système d'alarme ne signale pas les états d'alarme sur de 
longues périodes de temps et c'est pour cette raison que souvent son bon 
fonctionnement n'est pas vérifié.

La centrale dispose d'un certain nombre de fonctions pour l'entretien et le con-
trôle de l'efficacité du système :

• Possibilité de vérifier les composants présents dans le système d'alarme, en 
utilisant la fonction « TEST » du système (cf. chapitre 9.5.1). Une vérification 
périodique du fonctionnement du système est conseillée.

• La centrale enregistre tous les événements qui ont eu lieu et garde en 
mémoire les 200 derniers (cf. paragraphe 9.5.2). L'analyse du journal des 
événements peut être utile pour détecter la source des dysfonctionnements 
et éventuellement les empêcher.

• La centrale signale l'état de charge de certains dispositifs qui lui sont asso-
ciés. Tous les dispositifs alimentés par piles disposent d'une fonction qui 
contrôle la charge de la pile et quand l'autonomie de 15-30 jours environ 
se termine, l'état de « batterie faible » est signalé. Cela se produit tant sur 
le dispositif (cf. la notice d'instructions correspondante) que sur la centrale.

	 Recommandation - Quand l'indication de pile usée est présente, il faut 
remplacer la pile au plus vite.

• Les dispositifs alimentés par le secteur disposent d'une batterie tampon 
rechargeable (non fournie), qui s'active en cas de panne de courant. Cette 
batterie dure en moyenne 4-7 ans (la température ambiante, la fréquence et 
l'intensité d'utilisation ont une forte influence sur la durée).

	 Cette période passée il faudra la remplacer. Sinon, il faut effectuer une véri-
fication pratique de la durée du service : Retirer l'alimentation du secteur et 
vérifier au bout combien de temps la pile usée est signalée. Remplacer la 
batterie lorsque le temps est réduit de moitié par rapport à la valeur normale 

ENTRETIEN DU PRODUIT7
ou inférieure à la prestation souhaitée.

Attention ! - Lorsque les piles et les batteries sont partiellement déchargées, 
la portée radio entre les dispositifs se réduit et le fonctionnement du système 
n'est plus garanti.

7.1 -	 Remplacement des batteries et des piles (centrale et 
accessoires)

Lorsque la batterie (jeu de batterie ou batterie tampon) de la centrale ou les 
piles internes des accessoires sont déchargées, il faut les remplacer pour 
rétablir le bon fonctionnement du système.
Attention ! - N'utiliser pour aucune raison des batteries ou des piles 
autres que celles du modèle prévu.
Attention ! - Pour éviter les alarmes désagréables de sabotage avant 
d'ouvrir tout dispositif (centrale, sirènes, détecteurs), il faut activer sur 
la centrale le mode « TEST centrale » (cf. le chapitre 9.5.1.1). Atten-
tion ! - Pour une question de sécurité, nous conseillons de toujours 
débrancher l'alimentation électrique sur les modèles HSCU1GC et 
HSCU1C.
Pour remplacer la batterie de la centrale, procéder de la façon suivante :
Pour le mod. HSCU1GC et HSCU1C (batterie tampon) :

01.	Ouvrir le boîtier (fig. 30) ;
02.	Retirer la batterie de son logement (fig. 31) et la remplacer par une du 

même type. Attention ! - Respecter les polarités indiquées ;
03.	Fermer le boîtier (fig. 33).

Pour le mod. HSCU1G et HSCU1 (jeu de batterie) :

01.	Ouvrir le boîtier (fig. 30) ;
02.	Débrancher la batterie (fig. 32) et la remplacer par une du même type ;
03.	Brancher la nouvelle batterie ;
04.	Fermer le boîtier (fig. 33).

Après la fermeture de la centrale, il faut redémarrer la centrale et reprogrammer 
au moins l'heure et la date de l'heure interne (cf. chap. 6.2.25). 

x 4

30
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x 4

33

31

uniquement pour le modèle HSCU1GC et 
HSCU1C

32

uniquement pour le modèle HSCU1GC et 
HSCU1C
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MISE AU REBUT

Mise au rebut du produit
Tous les dispositifs de ce système d’alarme font partie intégrante de l’installa-
tion et doivent être mis au rebut avec l'appareil. De même que pour les opé-
rations d’installation, à la fin de la vie de ce produit, les opérations de mise au 
rebut doivent être effectuées par un personnel qualifié.

Ce produit se compose de divers matériaux : certains peuvent être recyclés, 
d'autres doivent être mis au rebut. Renseignez-vous sur les programmes de 
recyclage ou de mise au rebut, pour cette catégorie de produits, prévus par les 
règlements en vigueur dans votre pays.

Attention ! – Certains composants du produit peuvent contenir des subs-
tances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets nuisibles sur 
l’environnement et sur la santé des personnes s’ils étaient jetés dans la nature.

Comme l’indique le symbole ci-contre, il est interdit de jeter 
ce produit avec les ordures ménagères.

Utiliser la méthode du « tri sélectif » pour la mise au rebut des 
composants, conformément aux prescriptions des normes 
en vigueur dans le pays d’utilisation ou restituer le produit 
au vendeur lors de l’achat d’un nouveau produit équivalent.

Attention ! – Les règlements en vigueur localement peuvent prévoir de lourdes 
sanctions en cas d’élimination sauvage de ces produits.

Élimination des piles et des batteries
Attention ! – Les piles et les batteries présentes dans les dispositifs qui 
composent le présent système d’alarme, même si elles sont épuisées, 
contiennent des substances polluantes, elles ne doivent donc pas être 
jetées avec les ordures ménagères. Il faut les mettre au rebut en adop-
tant les méthodes de tri sélectif prévues par les normes en vigueur 
dans le pays d’utilisation.

QUE FAIRE SI... (dépannage)8
• Parfois un détecteur génère de fausses alarmes.
- Vérifier si les piles sont épuisées.
- Vérifier que le détecteur n'est pas sale ou humide.
- Consulter les instructions spécifiques pour chaque type de capteurs et les 
causes possibles de fausses alarmes puis vérifier. Si les fausses alarmes per-
sistent, placer un deuxième détecteur sur le même groupe à contrôler et l'enre-
gistrer  en l'associant au premier avec la fonction AND.

• Parfois un détecteur génère des alarmes de sabotage de fausses 
alarmes
Elles peuvent être dues aux changements de température et à la déformation 
conséquente des surfaces. Nous conseillons d'exclure le sabotage présent sur 
le fond, par le biais du commutateur DIP.

	 HSDID11 : Détecteur d'ouverture pour portes et fenêtres
-	Fermeture incomplète de l'huisserie : si la porte ou la fenêtre n'est pas 

parfaitement fermée, le vent pourrait la déplacer.
-	Déformation du boîtier : avec une porte ou une fenêtre fermée, vérifier la 

bonne distance entre le capteur et l'aimant.
-	Vibrations : le capteur anti-effraction interne est sensible aux fortes vibra-

tions.
-	Contact externe : la connexion au contact externe est sensible à une forte 

humidité.

	 HSDIM10 : Détecteur à infrarouge avec lentille volumétrique
	 HSDIM12 : Détecteur à infrarouge avec lentille rideau
-	Les forts courants d'air chaud ou froid : le capteur à infrarouge est sen-

sible aux corps chauds en mouvement.
-	Les gros insectes : un bourdon d'un centimètre équivaut pour le capteur à 

un éléphant à 10 mètres de distance.
-	Vibrations : le capteur anti-effraction interne est sensible aux fortes vibra-

tions.
-	Contact externe : la connexion au contact externe est sensible à une forte 

humidité.

	 HSDIS01  : Détecteur de particules fines volatiles provenant de la 
combustion

-	Fumées et vapeurs de cuisson : placer le capteur loin des zones de cuis-
son.

-	Poussière : ne pas placer le capteur dans des pièces poussiéreuses.

	 HSDID01 : Détecteur de bris de verre
-	Chute d'objets : peut produire des sons semblables à un bris de verre.
-	Les changements rapides de pression : la mise en marche des climati-

seurs ou des ventilateurs peuvent générer des fausses alarmes.

	 HSDIW01 : Détecteur d'inondation
-	Condensation ou humidité élevée : le taux d'humidité élevé peut produire 

de la condensation sur le capteur.
-	Capteur sale : la saleté aggrave le risque causé par l'humidité.

• Même en passant devant un capteur volumétrique, l'alarme ne se 
déclenche pas :les détecteurs volumétriques, après avoir transmis la première 
alarme, ne la retransmettent pas si elle se répète dans les 3 minutes. Attendre 
au moins trois minutes et essayer à nouveau.

• Pour tous les produits du système Nice Home Security
Presque tous les produits disposent d'une protection contre l'ouverture et l'en-
lèvement, qui agissent normalement sur le couvercle et sur le fond du produit. 
Une fixation inappropriée ou une fermeture incorrecte des couvercles pourrait 
entraîner la signalisation d'une alarme, même occasionnellement, par exemple 
dans le cas de changements de température.

• L'écran affiche : COUPER LE COURANT ET INSÉRER LA SIM
- Vérifier que la carte SIM est insérée correctement et éventuellement couper 

complètement l'alimentation et insérer la carte SIM.
- Vérifier qu'elle n'a pas expiré (certains opérateurs désactivent les SIM après 

une période d'inactivité) et qu'il reste du crédit pour les cartes rechargeables.

• L'écran affiche : PIN
Débrancher l'alimentation, retirer la SIM et à travers un téléphone mobile, 
désactiver la demande du code PIN.

• Problèmes avec le test transmetteur
Pour effectuer le test transmetteur, il faut avoir avant programmer les messages 
vocaux et les SMS.
- Si l'appel avec la ligne GSM n'est pas effectué correctement, il pourrait y 

avoir des problèmes de réseau GSM. Dans ce cas, utiliser un autre opérateur 
de téléphonie ou installer la centrale dans une position ayant une meilleure 
couverture GSM.

- Si l'appel avec la ligne RTCP n'est pas effectué correctement (même ADSL), 
la cause pourrait être un dérangement de la ligne téléphonique : dans ce cas, 
pour forcer l'appel, faire précéder le numéro de téléphone, du symbole Q, qui 
s'obtient en appuyant sur la touche p (exemple : Q9876543).
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NOTICE DE L'USAGER9

 SIGNIFICATION ET UTILISATION DES TOUCHES

OK

C         

CONFIRMER ÉCHAP

t ÉLIMINER
CARACTÈRE

QUITTER p

q      

DÉFILEMENT
MENU

DEMANDE
TÉLÉASSISTANCE

DEMANDE
CRÉDIT SIM

CONFIRMER
MISE EN SERVICE

CONFIRMER
MISE HORS
SERVICE

ÉLIMINER
ANNULER

TABLEAU 1

CODE D'ACCÈS

CONFIRMER OK           

 ACCÈS USAGER - SAISIR LE CODE PUIS APPUYER SUR OK

JJ/MM/AA	 HH.MM

DÉSACTIVÉ             

TROUVE PAR NOM

CONFIRMER OK           

SMS

CONFIRMER OK           

CODES CLAVIERS

CONFIRMER OK           

CLÉ EXTERNE

CONFIRMER OK           

ISOL.EN. FILAIRE

CONFIRMER OK           

HEURE/DATE

CONFIRMER OK           

VOLUME

CONFIRMER OK           

M.E.S. FORCÉE

CONFIRMER OK           

BLOCAGE MES

CONFIRMER OK           

VERS. FIRMWARE

CONFIRMER OK           

MÉMOIRE

CONFIRMER OK           
TÉLÉCOMMANDES

CONFIRMER OK           
ISOL. DÉTECTEURS

CONFIRMER OK           
RÉTROÉCLAIRAGE

CONFIRMER OK           

RÉPERTOIRE

CONFIRMER OK           

OUTILS

CONFIRMER OK           

CODE USAGER

CONFIRMER OK           

HEURE LÉG. AUT.

CONFIRMER OK           

PARAMÈTRES

CONFIRMER OK           

MESSAGES VOCAUX

CONFIRMER OK           
MESSAGES

CONFIRMER OK           

TROUVE POSITION

CONFIRMER    OK        

TÉLÉGESTION

CONFIRMER OK           

9.1 -	CODES D'ACCÈS - Attention ! En tapant cinq fois un code 
incorrect, le clavier se verrouille pendant 3 minutes !

Pour travailler sur les centrales, il faut disposer de 2 codes d'accès, de 4 à 
8 chiffres : le code USAGER et le code INSTALLATEUR. Ils sont différents 
l'un de l'autre et programmés par l'installateur lors de l'installation. Après 
l'installation, l'usager doit modifier son code provisoire saisi par l'installa-
teur, afin d'avoir la pleine propriété du système. En fait, toutes les inter-
ventions ultérieures de l'installateur ne seront possibles que si elles sont 
autorisées par l'usager :
Taper le code USAGER- Confirmer (OK) - Défiler jusqu'au CODE INSTAL-
LATEUR - taper le code INSTALLATEUR.

9.2 - NIVEAUX D'ACCÈS
NIVEAU 1 :	 Accès par toute personne : tout le monde peut voir la page-

écran de base de l'afficheur.
NIVEAU 2 :	 Accès par l'usager : en saisissant un code usager à 4 chiffres.
NIVEAU 3 :	 Accès par la personne chargée de l'entretien : en saisissant le 

code installateur, il est possible d'accéder à la programmation 
de la centrale.

NIVEAU 4 :	 Accès par le fabricant  : seulement lorsque la centrale est 
désactivée, des interventions de mises à jour sont possibles 
sur les centrales.

9.3 -	SIGNIFICATION DES TOUCHES
Cf. fig. A.

9.4 -	ACCÈS USAGER POUR LES OPÉRATIONS DE CONFIGURA-
TION (TABLEAU 1)

En entrant le code usager suivi de la touche OK, il est possible d'accéder 
aux menus disponibles, qui permettent différentes opérations liées à la 

configuration fonctionnelle de la centrale. Les opérations sont intuitives et 
décrites dans les paragraphes correspondants.

9.4.1 -	 MESSAGES : Il permet d'enregistrer ou de supprimer des mes-
sages vocaux et des SMS (cf. 6.2), qui sont transmis par télé-
phone aux numéros du répertoire téléphonique selon l'événe-
ment qui s'est produit.

9.4.2 -	 OUTILS : 
	 • permet la programmation des nouvelles télécommandes et 

l'annulation de télécommandes perdues ainsi que les modifica-
tions de fonctionnement de ces dernières (cf. 6.2.9). 

	 • la création, la suppression et la modification des codes opéra-
tionnels (pour activer/désactiver la centrale) avec différentes pos-
sibilités de restriction (cf. 6.2.10). 

	 • Enfin, la configuration fonctionnelle d'une clé supplémentaire 
électromécanique (si elle est installée) en agissant comme indiqué 
dans les modes précédents.

9.4.3 -	 PARAMÉTRES : il est possible, en accédant aux différents sous-
menus de (cf. da 6.2.16)

	 • Isoler (exclure) un ou plusieurs détecteurs, soit par radio ou par 
fil : leurs alarmes seront enregistrées sans autres effets.

	 • Mettre à jour la date et l'heure.
	 • Modifier le code USAGER : opération à effectuer lorsque 

l'installation est terminée pour être l'unique propriétaire de 
l'accès.

	 • Activer ou pas le changement d'heure automatique.
	 • Activer le rétroéclairage permanent de l'afficheur.  
	 • Volume : Régler le volume des messages vocaux.
	 • Mise en marche forcée : seul l'installateur peut accéder à la 

fonction qui permet la mise en marche à heures fixes.
	 • Blocage MES : cette fonction n'est pas opérationnelle.
	 • Se reporter à la version firmware de la centrale. Elle peut être 

A
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mise à jour en cas de besoin ou pour des améliorations du fonc-
tionnement.

9.4.4 -	 TÉLÉGESTION : permet à l'usager de créer un code indispen-
sable pour la demande d'assistance à distance. Si l'usager n'est 
pas chez lui et a besoin de connecter la centrale avec le centre 
d'assistance de l'installateur, cela est possible en tapant sur 
le téléphone ce code à la réponse de la centrale. Cette action 
désactive la centrale et active automatiquement le service. La 
centrale se remettra en marche automatiquement lorsque la 
connexion avec le centre d'assistance cessera. Attention ! Ce 
code doit être différent du code usager : cf. 6.3.4.

9.4.5 -	 CODE INSTALLATEUR : en ouvrant le menu l'usager permet 
l'accès à l'installateur,qui saisira son propre code. De cette façon, 
on s'assure que l'installateur ne pourra pas accéder à la centrale 
sans le consentement de l'usager.

9.5 - ACCÈS USAGER POUR LES OPÉRATIONS D'UTILISATION 
(tableau 2)

Ces accès sont différents, comme indiqué, et permettent d'effectuer les 
fonctions opérationnelles de la centrale.
9.5.1 -	 TEST DE LA CENTRALE - USAGER/INSTALLATEUR - 

INTERVENTIONS SUR LE SYSTÈME
	 Quatre types de tests sont possibles : CENTRALE (DÉTEC-

TEURS), GPRS (transmissions numériques à la surveillance), 
TRANSMETTEUR, MESUREUR DE CHAMP (avec code instal-
lateur seulement). L'accès au TEST avec le code USAGER ne 

provoque pas d'alarmes, mais la protection reste active contre 
le sabotage. Attention ! Pour changer les piles et/ou effectuer 
d'autres interventions sur le système, il faut accéder au TEST à 
l'aide du code INSTALLATEUR, qui désactive également l'alarme 
anti-sabotage. Cela permet aussi d'accéder aux tests de contrôle 
radio (MESUREUR DE CHAMP 9.5.1.3).

	 9.5.1.1 - TEST DE LA CENTRALE : Saisir le code usager ou 
installateur, puis appuyer sur la touche p. Sélectionner la centrale 
avec p q et appuyer sur OK. Procédure : Tester les télécom-
mandes et provoquer l'alarme de tous les détecteurs, en ouvrant 
les portes et fenêtres protégées, en se déplaçant dans les 
groupes protégées par des détecteurs volumétriques, en inter-
rompant les rayons des barrières à infrarouge et ainsi de suite, 
en attendant toujours au moins 5 secondes entre une alarme et 
l'autre, jusqu'aux 99 alarmes suivantes qui seront enregistrées. 
Dans le cas de plusieurs détecteurs, effectuer le test en deux 
phases. À la fin, vérifier la bonne réception de chaque alarme, en 
vérifiant sur fonctionnement CH1 et CH2 : 

	 H = haute, M = moyenne, F = faible. Tous les niveaux doivent 
être considérés comme valables en vue de la réception du signal, 
car le test s'effectue avec l'atténuation des récepteurs requis par 
la norme. Si les deux fréquences ne donnent pas d'indication, 
effectuer un essai réel, c'est à dire activer la centrale et provoquer 
l'alarme : puisque le signal en TEST est atténué, tel que requis 
par la norme EN50131, l'appareil pourrait être signalé comme 
fonctionnant : si l'alarme ne retentit pas, appeler le service d'as-
sistance technique.

TABLEAU 2

ACCÈS USAGER POUR LECTURE DE L'AVERTISSEMENT (nouvel événement) - SAISIR LE CODE 
PUIS APPUYER SUR  

JJ/MM/AA	 HH.MM

AVERTISSEMENT    

FENÊTRE OUVERTE

SALLE DE BAINS             

FENÊTRE OUVERTE

CUISINE                            

FENÊTRE OUVERTE

SALON                             

SABOTAGE

SIRÈNE                             

ACCÈS USAGER POUR LECTURE JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS - SAISIR LE CODE PUIS APPUYER SUR  

JJ/MM/AA	 HH.MM

DÉSACTIVÉ              

JJ/MM/AA         HH.MM

ALARME CUISINE            

JJ/MM/AA         HH.MM

DÉSACTIVÉE GIANNI       

JJ/MM/AA         HH.MM

ALARME SALON              

JJ/MM/AA         HH.MM

BATT.RIV.SALON              

JJ/MM/AA        HH.MM

INSTALL.	                          

ACCÈS USAGER POUR TEST -  SAISIR LE CODE PUIS APPUYER SUR  

111222333

TEST VOC.1                      
VÉRIFIER LA RÉUSSITE DE 
L'APPEL

111222333

TEST MSG NUMÉRIQUE 

VÉRIFIER LA RÉCEPTION 
PAR LE CENTRE DE SUR-
VEILLANCE

JJ/MM/AA         HH.MM

ALARME SALON              
VÉRIFIER QUE TOUTES LES 
ALARMES ARRIVENT

TEST

(taper le num.tél.)             

TEST

(taper le num.tél.)             

LISTE VIDE

TEST                                  

JJ/MM/AA	 HH.MM

DÉSACTIVÉ              

TEST TRANSMETTEUR

                                           

TEST GPRS

                                           

TEST CENTRALE 

                                           

OK

OK

OK

OK

PROGRAMMATION COMMANDE HORAIRE RELAIS  1 -  APPUYER SUR ESC   

JJ/MM/AA	 HH.MM

DÉSACTIVÉ              

TIME ON : HH.MM

TIME OFF : HH.MM

JJ/MM/AA	 HH.MM

DÉSACTIVÉ              
Saisir les heures et les minutes pour les deux commandes, 
confirmer avec 

OK
 

et activer/désactiver avec 

 = ON
 JJ/MM/AA	 HH.MM

DÉSACTIVÉ              
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	 TEST DE CONNEXION RADIO AUX SIRÈNES : en appuyant 
sur la touche  un signal sonore s'obtient si la connexion est 
correcte.

	 9.5.1.2 - TEST TRANSMETTEUR ET GPRS : Saisir le code 
usager ou installateur, puis appuyer sur la touche p. Sélectionner 
le transmetteur ou le GPRS avec p q et appuyer sur OK. Il suffit 
pour ces essais d'entrer le numéro à appeler, appuyer sur OK 
pour composer le numéro et vérifier le résultat.

	 9.5.1.3 - TEST DE RÉCEPTION DES SIGNAUX RADIO : 
Entrer le code installateur et appuyer sur la touche p. Sélection-
ner le mesureur de champ avec p q et appuyer sur OK.
Exemple : si l'afficheur indique :
C1 : zzzzz
C2 : zzzz

EXEMPLE 1 - légende

N °	 Afficheur	 Signification
(1)		  Date / heure de l'événement
(2)	 INSTAL 	 accès au menu avec le code installateur
	 USAGER	 accès au menu avec le code usager
	 LIGNE RTC ABSEN.	 absence de connexion à la ligne téléphonique RTPC
	 RÉSEAU GSM ABSEN.	 absence de connexion au réseau GSM
	 ABSENCE ÉLEC.	 manque d'alimentation du réseau électrique
	 CHANGEM.NUM.	 modification, via SMS, d'un numéro de téléphone dans le répertoire
	 CONTROLE GSM	 opération d'extinction/rallumage GSM

 1 6 / 0 5 / 0 7  1 9 : 5 9
I N S T A L

 1 6 / 0 5 / 0 7  1 8 : 2 0
T E L 0 1MARCHE

 1 6 / 0 5 / 0 7  0 9 : 3 2 V
M A R C O                  OK

(1) (1)

(1) (1)

(1)(2) (3)(1)

(2)

(4)

(2) (3)

(5)

EXEMPLE 1

EXEMPLE 2 - légende

N °	 Afficheur	 Signification
(1)		  Date / heure de l'appel
(2)	 	 appel sortant 
	 	 appel entrant
(3)	 V	 message vocal
	 S	 message SMS
	 D	 message en protocole numérique
(4)	 (nom)	 nom de la personne appelée (ajouté dans le RÉPERTOIRE)
	 CONTACT ID	 appel à la société de surveillance
	 INSTALLATEUR	 appel de téléassistance
	 CENTRE ASSIST	 appel depuis le centre d'assistance
(5)OK	 appel réussi
	 KO :	 appel non réussi
	 OC	 appel non réussi parce qu'occupé
	 NO :	 appel non réussi car pas de réponse

 1 6 / 0 5 / 0 7  1 9 : 5 9
I N S T A L

 1 6 / 0 5 / 0 7  1 8 : 2 0
T E L 0 1MARCHE

 1 6 / 0 5 / 0 7  0 9 : 3 2 V
M A R C O                  OK

(1) (1)

(1) (1)

(1)(2) (3)(1)

(2)

(4)

(2) (3)

(5)

EXEMPLE 2

EXEMPLE 3 - légende

N °	 Afficheur	 Signification
(1)		  Date / heure de l'événement
(2)	 MARCHE	 Mise en service totale
	 MAR. A (ou B ou C)	 Mise en service partielle
	 ARRÊTÉ	 Mise hors service
	 DT. EXT	 détecteur externe
	 OUVERT	 huisserie ouverte
	 SABOT.	 sabotage
	 ALARME	 alarme
	 PROGRA	 programmation
	 SUPERV	 pas de supervision
	 SCANN.	 interférence radio
	 BATTE.	 batterie faible
	 ANNULE	 annulation
	 H.SERV	 hors service
	 SERVIC	 en service
	 Xxxxx (étiquette)	 nom attribué à l'appareil périphérique
(3)	 TEL	 télécommande
	 COD	 code clavier
	 DET	 capteur/détecteur
	 FIL	 entrée filaire
	 USAGER	 accès au menu avec le code usager
	 INSTAL	 accès au menu avec le code installateur
	 DISTANT	 intervention depuis un téléphone distant

 1 6 / 0 5 / 0 7  1 9 : 5 9
I N S T A L

 1 6 / 0 5 / 0 7  1 8 : 2 0
T E L 0 1MARCHE

 1 6 / 0 5 / 0 7  0 9 : 3 2 V
M A R C O                  OK

(1) (1)

(1) (1)

(1)(2) (3)(1)

(2)

(4)

(2) (3)

(5)

EXEMPLE 3

la signification est la suivante :

C1 signal sur la fréquence 433MHz : excellent (*)

C2 signal sur la fréquence 868 MHz : très bon (*)

(*) Remarque - le signal est suffisant s'il y a plus d'un cran signalé.

Attention ! - La présence constante de signaux radio sur deux 
fréquences (C1 et C2) implique des interférences radio qui 
risquent de gêner le bon fonctionnement du système.

9.5.2 - LECTURE DU JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS : la centrale 
enregistre toutes les opérations effectuées ou les événements qui 
ont eu lieu. La lecture est possible en ouvrant le journal comme 
indiqué. Certains événements sont indiqués sous forme abrégée, 
comme suit :

	

9.5.3 -	 PROGRAMMATION DE LA COMMANDE HORAIRE DU 
RELAIS : les centrales HSCU1C et HSCU1GC disposent d'un 
relais qui peut activer des charges électriques. Lorsqu'il est uti-
lisé, il est possible d'établir le début et la fin du travail.

9.5.4 -	 AVERTISSEMENT DE NOUVEL ÉVÉNEMENT : lorsque l'affi-
cheur présente le mot AVERTISSEM., il faut prendre vision du 
nouvel événement en tapant le code USAGER et en appuyant sur 
la touche . Si la cause de l'événement est réparée, la vérifica-
tion annule l'avertissement, qui en revanche perdure si la cause 
n'a pas été éliminée.
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9.6 -	 ACCÈS AUX MANŒUVRES - MISE EN SERVICE/MISE HORS 
SERVICE DE LA CENTRALE

La centrale dispose de 3 groupes d'alarme d'intrusion à activer dans 
n'importe quelle combinaison, selon la configuration du système et les 
besoins de l'usager. De plus, trois autres groupes, 24H PANIQUE - 24H 
AGRESSION - 24H TECHNIQUE, sont toujours actifs pour gérer ces 
alarmes occasionnelles. Les groupes techniques impliquent le contrôle de 
détecteurs de fumée, d'eau, de gaz et d'autres sources de danger.
Attention ! 24H panique et 24H technique ne sont pas des fonctions 
conformes EN50131.
Les opérations de mise en service/mise hors service peuvent avoir lieu 
directement sur la centrale, ou bien via le clavier (keypad) sans fil ou télé-
commande. Pour agir depuis la centrale, il faut prédisposer des retards 
appropriés à la mise en service et à la génération d'alarme des détecteurs 
qui sont concernés par le parcours sortie/entrée afin d'éviter les fausses 
alarmes.
9.6.1 -	 MISE EN SERVICE/MISE HORS SERVICE DEPUIS LA CEN-

TRALE
	 • Mise en service : saisir le code USAGER ou un autre autorisé. 

Les trois groupes intrusion A B Capparaitront sur l'afficheur. Pour 
tous les activer , appuyer sur la touche . Pour n'activer qu'une 
partie, appuyer sur 1 (A), 2 (B), 3 (C) pour exclure le groupe 
correspondant (une ou deux), qui disparaitra de l'afficheur, puis 
appuyer sur . Toutes les manœuvres seront affichées sur l'affi-
cheur et confirmées vocalement. Les groupes activés clignotent 
sur l'afficheur pendant tout le retard prévu.

	 • Mise hors service : saisir le code ci-dessus et appuyer sur la 
touche . L'opération sera confirmée sur l'afficheur et vocale-
ment.

	 • Nouveaux événements lors de la mise en service : si le 
message AVERTISSEM. apparaît, il sera possible de lancer la 
mise en service après la saisie du code usager et après avoir 
consulté l'événement qui apparaît automatiquement. Si la cause 
n'est pas supprimée, la centrale demandera de forcer la mise en 
service : s'il faut activer, appuyer sur la touche  et agir comme 
indiqué ci-dessus.

	 • Nouveaux événements lors de la mise hors service : si 
le message AVERTISSEM. apparaît, il faut vérifier le nouvel évé-
nement, en saisissant le code USAGER et en appuyant sur la 
touche .

	 Attention ! Si, pendant le retard lors de la mise en service, un 
ou plusieurs détecteurs se placent en état d'alarme, la mise en 
service est refusée et affichée sur l'afficheur. Si des détecteurs 
non retardés sur le parcours de sortie/entrée sont présents, il est 
recommandé d'attendre la réussite de la mise en service avant de 
s'éloigner. 

	 Attention ! Si des détecteurs avec un retard d'alarme, réglable 
de 1 à 45 secondes, sont présents, leurs signalisations se tradui-
ront par une alarme seulement après que le temps configuré soit 
passé, à condition que, dans l'intervalle, les centrales ne soient 
pas désactivées. Dans le cas où un mouvement est relevé par 
un détecteur retardé puis par un autre non-retardée, une alarme 
immédiate des moyens prévus retentira mais les communications 
téléphoniques partiront au bout de 30 secondes ou, si le temps 
est supérieur, après le temps d'entrée.

9.6.2 -	 MISE EN SERVICE/MISE HORS SERVICE DEPUIS LA CEN-
TRALE

	 MISE EN SERVICE TOTALE (confirmation vocale ou 3 bips)
	 Claviers supplémentaires : saisir le code, puis appuyer sur la 

touche 
	 Télécommandes : appuyer sur la touche 
	 MISE EN SERVICE PARTIELLE (confirmation vocale ou un long 

bip)
	 Claviers supplémentaires : saisir le code, exclure en appuyant 

sur A, B, C les groupes qui ne doivent pas être activés, puis 
appuyer sur la touche 

	 Télécommande : appuyer sur la touche  pour saisir les 
groupes A+B (cf. les instructions de la télécommande pour 
d'autres solutions)

	 MISE HORS SERVICE (confirmation vocale ou un bip)
	 Claviers supplémentaires : saisir le code, puis appuyer sur la 

touche 
	 Télécommandes : appuyer sur la touche 
	 Attention ! La mise hors service est toujours totale, sauf en cas 

de programmation différente des télécommandes et claviers. S'il 
faut maintenir certains groupes actifs, il faut les activer après la 
mise hors service.

	 Attention  ! Modèles avec module GSM (HSCU1GC et 
HSCU1G) : des difficultés à désactiver avec les télécommandes/
claviers supplémentaires pourraient être rencontrées pendant la 
transmission téléphonique GSM à la suite d'une alarme. Dans ce 
cas, désactiver via le clavier de la centrale.

	 AVERTISSEM. : la gestion des avertissements n'est possible 
que sur la centrale. Il n'est donc pas possible d'utiliser des télé-
commandes ou des claviers dans le cas d'un avertissement.

	 Attention ! La centrale gère l'état de pile faible des claviers : 
après 25 signalisation ou 30 jours depuis la première signalisa-
tion sans avoir remplacé les piles, les dispositifs ne sont plus utili-
sables.

	 Attention ! MISE EN SERVICE AUTOMATIQUE : la mise en 
service automatique, si elle a été programmée par l'installateur, 
est signalée par un long bip une minute avant : les éventuelles 
alertes seront forcées automatiquement.

9.6.3 - MISE HORS SERVICE SOUS LA MENACE : Attention ! 
si la mise hors service est effectuée en saisissant un code 
ANTI-MENACE (spécialement prédisposé par l'installateur), la 
manœuvre est identique mais l'émetteur téléphonique s'active et 
appellera les personnes prévues. Pour le respect de la réglemen-
tation, un AVERTISSEM. apparaitra sur l'afficheur de la centrale.

9.6.4 -	 COMMANDE AUTOMATIQUE DU RELAIS 1 : en appuyant 
sur ESC, il est possible d'accéder à la programmation de 
l'heure pour cette commande, si elle est utilisée.

9.7 -	FONCTIONS D'ALARME
En cas d'alarme, les centrales activent la sirène interne (exportable), les 
moyens d'alarme locaux (sirènes et autres moyens de dissuasion) et les 
appels téléphoniques sur réseau fixe et mobile par les moyens suivants.
9.7.1 -	 Signalisations sonores et alarmes de la centrale (cf. aussi 

Partie téléphonique)
	 • Guide vocal : les centrales Home System sont parlantes et 

fournissent des informations pré-enregistrées en clair.
	 • Pré-alarme : messagerie vocale de pré-alarme pendant le 

retard, en présence de détecteurs retardés.
	 •  Alarme générale : Mise en service de la sirène interne et de 

toutes les sirènes du système pendant trois minutes.
	 • Alarme panique en « Mise en service partielle » ou « off » 

(fonction non certifiée) : Mise en service des sirènes par radio 
HSSO1 et HSSI.

	 • Alarme agression : uniquement mise en service silencieuse 
des appels téléphoniques. La commande peut également être 
utilisée pour appeler le médecin ou toute autre demande d'appel 
d'urgence (il faut bien enregistrer le message).

	 • Alarme technologique : signalisation sonore intermittente de 
la centrale pendant 15 secondes (fonction non certifiée).

	 •  Alarme sabotage (mise hors service) : aucune signalisation, 
seul affichage AVERTISSEM. apparaît sur l'afficheur et les appels 
à distance sont effectués.

	 • Alarme sabotage (Mise en service partielle/Mise en ser-
vice) : comme une alarme générale.

	 Attention ! Il faut considérer les questions suivantes :
	 a) Dans tous les cas d'alarme, une manœuvre de mise hors ser-

vice éteint les sirènes. 
	 b) Pour chacune des périodes de mise en service des groupes 

A, B, C, seules trois alarmes sont acceptées par chaque détec-
teur, afin d'éviter qu'un détecteur en panne ne crée un trouble de 
l'ordre public. Le décompte recommence à chaque mise en ser-
vice. La fonction « isolement des détecteurs » (6.2.16) est utilisée 
pour exclure temporairement un détecteur dans ce cas.

9.7.2 -	 Partie téléphonique bidirectionnelle - Les appels télépho-
niques

	 Lors de l'installation, il faut enregistrer/écrire convenablement 
les messages et associer les numéros de téléphone à appeler 
aux événements d'alarme : par exemple, il faudra associer à 
l'ALARME les numéros de l'usager, des membres de la famille ou 
des amis, des forces de l'ordre. Il est inutile d'associer le numéro 
de l'installateur aux appels d'alarme, alors qu'il est utile de l'asso-
cier aux appels de « batterie faible ». Les appels téléphoniques 
à la force publique exigent l'approbation préalable de l'usager, 
réglementée selon les lieux. Selon les caractéristiques des cen-
trales, les messages sont transmis par :

	 Réseau fixe RTPC : toutes les centrales permettent la transmis-
sion de 6 messages vocaux, liés à 6 événements spécifiques qui 
sont transmis sur une ligne fixe jusqu'à 63 destinataires dont le 
numéro a été correctement programmé.

	 Réseau de téléphonie mobile GSM : Les centrales HSCU-
1GC et HSCU1G, équipées d'un module GSM, transmettent 
les mêmes messages sur le réseau GSM, avec une priorité des 
messages SMS. 11 messages SMS programmés en usine et au 
contenu technique sont transmis à la suite de l'événement. Cha-
cun des 63 numéros de téléphone disponibles peut être activé 
pour recevoir un ou plusieurs messages vocaux et/ou SMS.

	 Attention ! En cas d'alarme par des détecteurs retardés, les 
appels téléphoniques et les SMS partent 30 secondes après 
l'événement.
9.7.2.1 - messages vocaux/SMS à enregistrer/écrire : l'as-
sociation en usine prévoit 6 événements principaux, avec la pos-
sibilité de les changer/modifier (cf. 6.2.2). L'installateur program-
mera les messages d'une façon appropriée aux événements. 
Attention ! Les personnes qui seront appelées par la centrale 
pour un nouvel événement écouteront (répété deux fois) ou liront 
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le message en clair, en identifiant la provenance par le numéro de 
téléphone et/ou le message lui-même.
9.7.2.2 - SMS programmés en usine (modèles HSCU1GC et 
HSCU1G - Remarque : messages 6,7,11 uniquement sur le 
modèle HSCU1GC)
Les centrales disposent aussi de 11 SMS techniques, qui seront 
envoyés aux numéros concernés. cf. 6.2.5.
Identification : l' enregistrement vocal et l'écriture des « éti-
quettes » des différents détecteurs dans la phase de program-
mation permet à l'usager de recevoir tous les messages avec 
l'indication exacte du dispositif concerné.
9.7.2.3 - Les appels téléphoniques aux sociétés de surveil-
lance : les centrales contemplent des protocoles numériques 
adaptés pour communiquer avec les sociétés de surveillance. Ce 
protocole doit être correctement programmé avec des instruc-
tions à demander spécifiquement à la centrale réceptrice. En pré-
sence d'un module GSM, ces messages peuvent être transférés 
sur le réseau de téléphonie mobile.
9.7.2.4 - Les appels téléphoniques de téléassistance : les 
centrales peuvent être activées par l'usager et se connecter auto-
matiquement avec le siège de l'installateur (s'il fournit le service), 
afin de lui permettre des interventions à distance de contrôle et 
de mise au point du système.

9.8 -	 OPÉRATIONS À DISTANCE DE L'USAGER - FONCTIONS 
DOMOTIQUES (caractéristiques non certifiées)

Toutes les centrales peuvent être appelées via la ligne de téléphone fixe, 
en composant le numéro correspondant. Seul le modèle HSCU1GC peut 

être appelé sur les réseaux GSM, en composant le numéro de la carte uti-
lisée, car le modèle HSCU1G, bien que disposant également d'un module 
GSM, est généralement éteint pour réduire la consommation d'énergie. 
Ainsi il ne peut pas recevoir d'appels.
9.8.1 -	 Message 7 « guide » : la personne qui appelle la centrale écoute 

automatiquement ce message, qui doit être enregistré lors de 
l'installation afin de rappeler à l'usager comment exécuter les 
commandes qui ont été programmées, en saisissant les chiffres 
et les symboles sur le téléphone qui appelle. La centrale permet 
d'effectuer plusieurs fonctions qui ne peuvent être décrites dans 
leur intégralité, car elles dépendent des solutions d'installation 
adoptées.

9.8.2 -	 Appel à la centrale sur la ligne RTCP : Attention ! La réponse 
à des appels entrants sur la ligne RTCP est assujettie à la pré-
sence du message guide 7 ou à la présence d'un code d'accès 
pour la télégestion : sans ces programmations, la centrale ne 
répondra pas. Pour appeler, composer le numéro de la centrale 
et raccrocher après deux sonneries, puis rappeler immédiate-
ment : la centrale répondra par le message guide ou par un bip 
sonore si aucun message n'est enregistré. Après avoir écouté le 
message, saisir le code usager suivi de # et effectuer les actions 
possibles.

9.8.3 -	 Appel au module GSM (seulement mod. HSCU1GC) : le 
module GSM répond immédiatement aux appels entrants : saisir 
sur le téléphone le code usager suivi de # et effectuer les actions 
possibles. Si le numéro appelant est autorisé à l'accès direct, il 
n'est pas nécessaire d'entrer le code usager (cf. 6.2.7). 

9.8.4 -	 Opérations possibles EN APPELANT LA CENTRALE : cf. le 
tableau A

	

Interrogation de l'état de la centrale avec réponse vocale
Mise en service totale et confirmation vocale
Mise en service partielle (seulement les groupes A + B) et confirmation vocale
Mise hors service et confirmation vocale
(*) Mise en service du relais n°1
(*) Mise hors service du relais n°1
Vérification de l'état du relais n°1 (3 bips = relais activé, 1 bip = relais désactivé)
(*) Mise en service du relais n°2
(*) Mise hors service du relais n°2
Vérification de l'état du relais n°2 (3 bips = relais activé, 1 bip = relais désactivé)
Envoi de la commande radio ON au récepteur N° XX (saisir de 1 à 16) 
Envoi de la commande radio OFF au récepteur N° XX (saisir de 1 à 16)

(*) Remarque - la commande envoyée avec un appel prévaut sur les éventuelles autres commandes prévues, par ex-
emple la programmation horaire pour le relais 1.

TABLEAU A

0   #
0   Q   1   #
0   Q   2   #
0   Q   0   #
2   0   Q   1   #
2   0   Q   0   #
2   0   #
2   1   Q   1   #
2   1   Q   0   #
2   1   #
X   X   Q   1   #
X   X   Q   0   #

9.8.5 -	 Usager appelé par la centrale :en cas d'alarme et appel 
téléphonique successif, l'appelé peut interagir avec l'appareil, 
comme par exemple désactiver la centrale en tapant la com-
mande décrite ci-dessus : cette opération doit être évitée en cas 
d'intrusion réelle.

	 Lorsqu'une centrale appelle, il est possible d'interrompre le cycle 
des appels successifs en appuyant sur # sur le téléphone, après 
avoir écouté le message et le bip de « fin de message ».

9.8.6 -	 Modification à distance des numéros de téléphone enre-
gistrés (uniquement modèle HSCU1GC) : via un SMS depuis 
un téléphone distant enregistré avec accès direct, il est possible 
de changer les numéros de téléphone résidents du répertoire : 
pour cela, composer un message SMS précédé de la lettre A 
suivie des numéros sans espace : A333555666 (ancien numéro à 
remplacer) A333666888 (nouveau numéro à insérer).

	 L'appareil enregistre le changement et envoie un SMS de confir-
mation : CHANGEMENT EFFECTUÉ *333666888*.

9.8.7 -	 Crédit restant SIM : en appuyant sur la touche €, on obtient 
automatiquement un message vocal qui indique la disponibilité 
restante de la carte SIM (si le numéro est programmé - cf. 6.2.7). 
Il est aussi possible d'obtenir le crédit restant à distance par le 
biais des opérateurs TIM-WIND-VODAFONE, en envoyant à la 
centrale un SMS avec seulement un point d'interrogation (? ) d'un 
téléphone portable habilité à l'accès direct : la centrale répondra 
par un SMS indiquant le solde de crédit, le statut de la centrale et 
le dernier événement qui s'est produit, séparés par un astérisque. 
Par mesure de sécurité, il est toujours préférable d'utiliser une 
SIM avec une recharge automatique.

9.8.8 -	 Télé-écoute : que la centrale appelle un numéro programmé ou 
que l'usager appelle la centrale, pendant la connexion télépho-
nique sur la ligne fixe RTCP, il est possible d'écouter les bruits 
environnants à proximité de la centrale en appuyant simplement 
sur la touche Q du téléphone connecté. En appuyant de nou-

veau Q, l'écoute est terminée et il est possible de saisir des com-
mandes. En ne faisant rien dans les 60 secondes, la connexion 
est automatiquement terminée.

9.8.9 - Conversation avec haut-parleur - uniquement pour les 
modèles HSCU1GC et HSCU1G et avec la centrale désac-
tivée : en appuyant sur la touche Q sur le téléphone connecté, il 
est possible de parler et d'écouter avec le haut-parleur pendant 
un appel à la centrale. Il est également possible d'appeler depuis 
la centrale tout comme avec un téléphone portable : appuyer sur 
la touche  pour se connecter, entrer un numéro de téléphone 
dans un délai d'une minute puis appuyer sur OK. Pour terminer 
l'appel, appuyer su ESC ou sur la touche .

	 Attention ! Le modèle HSCU1G permet d'effectuer des appels 
téléphoniques, mais il oblige à attendre l'allumage du module 
GSM.

9.8.10 -	Autres fonctions de la centrale 
	 • Écoute environnementale : il est possible d'écouter les mes-

sages vocaux depuis la centrale dans un autre environnement en 
installant un autre microphone spécial alimenté.

	 • Signalisation de température trop basse (<10°C) ou trop élevée 
(> 55°C). cf. 6.2.2.

	 Les logiques avec module GSM disposent d'autres fonctions 
automatiques utiles, à programmer lors de l'installation :

	 • signalisation SMS de manque et de rétablissement du courant 
électrique du secteur (modèle HSCU1GC). 	

	 • transmission périodique de SMS du bon fonctionnement de la 
centrale (modèles HSCU1GC et HSCU1G).

	 • communication de l'expiration de la SIM (modèles HSCU1GC 
et HSCU1G uniquement ). Nous recommandons d'utiliser une 
SIM sans date d'expiration.

9.9 - INFORMATIONS POUR L'USAGER
Cette notice décrit le potentiel remarquable des centrales Nice Home Sys-
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tem de la façon la plus complète qu'il soit.  De nombreuses fonctions 
sont liées aux modalités d'installation, aux programmations et à l'entre-
tien correct du système. L'installateur doit compléter cette notice afin que 
l'usager bénéficie des fonctions qui y sont décrites.
Nice est disponible à fournir des détails et des conseils sur demande. 
Cependant la société ne peut pas être considérée responsable de l'utilisa-
tion ou pas des variables significatives d'utilisation rendues possibles par 
l'équipement. Notamment :
a) les événements malveillants non signalés ou non suffisamment signalés 
: ils peuvent se produire suite à différentes causes, telles qu'un défaut ou 
une charge insuffisante des batteries, l'insuffisance des moyens d'alarme, 
l'absence de crédit SIM, l'impossibilité de connexion téléphonique, le 
mauvais choix ou mauvais emplacement des détecteurs utilisés, l'oubli de 
la mise en service, d'autres anomalies signalées et non corrigées et ainsi 
de suite (la liste est à titre indicatif et n'est pas exhaustive). 
b) les fausses alarmes. Elles sont divisées en deux catégories : a) les 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES10
Modèles HSCU1GC - HSCU1C : CARACTÉRISTIQUES TECH-
NIQUES - ÉQUIPEMENT DE CLASSE II

10.1 -	ALIMENTATION, BATTERIE ET AUTONOMIE DU SYS-
TÈME

Alimentation primaire : les centrales sont équipées d'alimentation 
de type A, avec les caractéristiques suivantes :
• tension d'entrée : 230V ca -15% +10% - 50/60Hz - Consomma-
tion : 0,15 A
• tension de sortie : 14,4 V cc - ondulation maxi. 27mVpp
• courant de sortie maximale : 0,75 A

Absorption carte électronique : 0,06 A
• courant maximum disponible pour les dispositifs périphériques par fil 
(à ne pas dépasser !) : 0,12A
• courant maximum disponible pour la recharge de la batterie en 
back-up : 0,57A

Alimentation secondaire : batterie standard PB étanche/rechar-
geable 12V 2,2 Ah - classe d'inflammabilité UL94-HB
• Autonomie maximale en l'absence de courant (conformément à la 
norme EN 50131-3:2009) : 12h
• Temps de recharge maximum (conformément à la norme EN 50131-
3:2009) : 3h
• Indication de batterie basse à 10,9 V et de batterie rechargée à 
11,4 V

10.2 -	CARTE ÉLECTRONIQUE COMMUNE AUX DEUX CEN-
TRALES

Les cartes électroniques 3015 (HSCU1GC) - 30152 (HSCU1C) sont 
raccordées avec :
• connecteur du cordon d'alimentation 14,4V à 12V
• connecteur de la sirène interne.
Les autres cartes peuvent être raccordées avec :
• un PC pour la programmation par le câble, cod. HSA1 (connexion 
temporaire).
• un microphone amplifié pour l'écoute environnementale dans une 
pièce différente
• un connecteur téléphonique RTCP entrant, provenant directement 
de l'extérieur. En alternative, une carte HSA2 pour l'expansion de la 
ligne téléphonique vers l'intérieur.
• tous les câbles nécessaires à l'installation des dispositifs périphé-
riques sans fil, qui se rapportent au bornier principal.

Dans le compartiment prévu à cet effet, une mémoire EEPROM non 
volatile et amovible doit être insérée, qui peut être réutilisée pour éviter 
la perte de données en cas de remplacement de la centrale. La SIM 
est insérée dans un autre compartiment spécial (HSCU1GC).

10.3 - AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Absorption : 55mA en veille et aucune connexion filaire - 125mA avec 
rétroéclairage de l'afficheur - 500mA en alarme
Entrées alarme 
• par radio : jusqu'à 99 détecteurs programmables immédiats, retar-
dés ou AND sur les 3 groupes d'insertion A-B-C ou sur les groupes 24 
heures Panique, Agression, Alarme technique. 

• par fil : 6 lignes à double équilibre (1-6), programmables librement 
sur les 6 groupes A, B, C, P (Panique), R (Secours), T (Technique).
1 entrée équilibrée pour la signalisation PANNE (24h).
Anti-sabotage via radio : réception du signal de sabotage depuis 
chaque détecteur - réception des signaux de bon fonctionnement, dif-
fusés toutes les 28 minutes et de pile déchargée (SUPERVISION), si 
nécessaire. 
Sorties d'alarme : 
• via radio : transmissions numériques codées 72 bits pour alarme - 
Mise en service totale - Mise en service partielle - Mise hors service + 
16 commandes codées gérables.
• par fil : 1 pour commande de la sirène 12V 0,5A - 1 pour la sirène 
auto-alimentée 14V - 1 pour la sirène embarquée. 
Sorties supplémentaires : deux relais programmables pour diffé-
rentes fonctions en échange libre, maxi. 500mA 12V.
Entrées de commande : 1 pour la connexion une commande élec-
tronique/électromécanique supplémentaire avec au moins 300 com-
binaisons.
Anomalies RF : contrôle continu, contemporain et programmable 
des 2 fréquences de travail.
Journal des événements : derniers 200 événements en boucle - 
mémorisation non-volatile.
Temporisations : Mise en service retardée programmable de 1 à 99 
secondes - retard d'entrée programmable sur chaque détecteur, de 1 
à 45 secondes - temps d'alarme générale fixe de 3 minutes - horloge 
24 h programmable.
Affichages : afficheur 2 x 16 caractères, avec la possibilité d'identifier 
chaque dispositif périphérique.
Commandes : clavier alphanumérique 20 touches
Sirène interne : sirène d'alarme de 106 db. 
Signalisation acoustique : messages vocaux pour guider l'installa-
tion et communications à l'usager + avertisseur faible intensité.
Récepteur-émetteur RF : double fréquence simultanée DualBand 
contrôlée au quartz - codes numériques 72 bits codés en usine et 
gérés en auto-apprentissage par un microprocesseur - fréquence et 
puissance conformes à la loi. 
Portée radio : 100 mètres à l'air libre et en l'absence totale de bruit 
de fond sur la bande - la portée radio peut subir des réductions signi-
ficatives en intérieur, en raison de l'emplacement de l'équipement par 
rapport à la structure des pièces.
Partie téléphonique : cf. chap. 10.7.
Dimensions : 307 x 200 x 53mm
Poids : 2,1 kg
Boîtier : ByBlend
Température : en fonctionnement/stockage de -10° à  40°C - Humi-
dité 95%.

Modèles HSCU1G - HSCU1 : CARACTÉRISTIQUES TECH-
NIQUES

10.4 - Modèles HSCU1G - HSCU1 : ALIMENTATION PAR PILES 
ALCALINES (code HSPS1)

• tension de sortie : 9V
• tension de sortie : > 12Ah

fausses alarmes, en raison de la défaillance de composants du système. 
b) les fausses alarmes provoquées par des phénomènes environnemen-
taux de différents types ou des erreurs d'installation. En cas de défauts 
matériels certifiés, la garantie du producteur intervient selon les termes 
publiés sur le web et dans les catalogues généraux. Dans le cas d'un 
matériel exempt de défauts, la résolution du problème incombe à la per-
sonne qui a effectué la vente à l'usager ainsi que l'installation.
c) l'absence totale ou partielle des fonctions décrites : cette notice décrit 
une centrale avec tous les accessoires et/ou dispositifs périphériques. Les 
éventuels problèmes peuvent être dûs à une installation incomplète, la 
programmation et/ou la mise en service des fonctions. Le personnel de 
Nice est à disposition pour toute assistance technique à cet égard.
Pour en savoir plus, visiter le site www.niceforyou.com
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Autonomie : la durée des piles dépend inévitablement du nombre de 
dispositifs périphériques du système, du nombre des éventuelles dis-
positifs périphériques des autres systèmes adjacents (à portée radio) 
et du nombre de manœuvres effectuées régulièrement de façon inver-
sement proportionnel. 
Nous indiquons ci-dessous les caractéristiques suivantes d'autono-
mie moyenne en mois, en considérant 2 mises en services et 2 mises 
hors services par jour et 12 alarmes par an :

Nombre de disposi-
tifs périphériques

HSCU1G - HSCU1 GSM HSCU1

10 39 41
20 31 32
30 25 26
40 21 22

10.5 -	CARTE ÉLECTRONIQUE COMMUNE AUX DEUX CEN-
TRALES

Les cartes électroniques 3015 (HSCU1G) - 30152 (HSCU1) sont rac-
cordées avec :
• connecteur non réversible du cordon d'alimentation 9V vers le jeu 
de piles.
• connecteur de la sirène interne.

Les autres cartes peuvent être raccordées avec :
• un PC pour la programmation par le câble, cod. HSA1 (connexion 
temporaire).
• un connecteur téléphonique RTCP entrant, provenant directement 
de l'extérieur. En alternative, une carte HSA2 pour l'expansion de la 
ligne téléphonique vers l'intérieur.

Dans le compartiment prévu à cet effet, une mémoire EEPROM non 
volatile et amovible doit être insérée, qui peut être réutilisée pour éviter 
la perte de données en cas de remplacement de la centrale. La SIM 
est insérée dans un autre compartiment spécial (modèle HSCU1G).

10.6 - AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Absorption : 180 - 220uA en veille - 400mA maxi. en alarme avec 
GSM en marche - maxi. 200 mA avec RTCP en marche.
Entrées alarme radio : jusqu'à 99 détecteurs programmables immé-
diats, retardés ou AND sur 3 groupes d'mise en service A-B-C (uni-
quement par radio) ou sur les groupes 24 heures Panique, Agression, 
Alarme Technique.
Anti-sabotage : réception du signal de sabotage de chaque détec-
teur - réception des signaux de bon fonctionnement, diffusés toutes 
les 28 minutes et de pile déchargée (SUPERVISION), si nécessaire. 
Sorties d'alarme : transmission numériques codées 72 bit pour 
alarme - Mise en service totale- Mise en service partielle - Mise en 
service + 16 commandes codées gérables. 
Anomalies RF : contrôle continu, contemporain et programmable 
des 2 fréquences de travail.
Journal des événements : derniers 200 événements en boucle - 
mémorisation non-volatile
Temporisations : Mise en service retardée programmable de 1 à 99 
secondes - retard d'entrée programmable sur chaque détecteur, de 1 
à 45 secondes - temps d'alarme générale fixe de 3 minutes - horloge 
24 h programmable.
Affichages : afficheur 2 x 16 caractères, avec la possibilité d'identifier 
chaque dispositif périphérique.
Commandes : clavier alphanumérique 20 touches
Sirène interne : sirène d'alarme 106 dB + avertisseur avec fonction 
de signalisation à faible intensité. 
Signalisation acoustique : communications vocales à l'usager et 
messages vocaux pour guider dans l'installation.
Récepteur-émetteur RF : double fréquence simultanée DualBand 
contrôlée au quartz - codes numériques 72 bits codés en usine et 
gérés en auto-apprentissage par un microprocesseur - fréquence et 
puissance conformes à la loi. 
Portée radio : 100 mètres à l'air libre et en l'absence totale de bruit 
de fond sur la bande - la portée radio peut subir des réductions signi-
ficatives en intérieur, en raison de l'emplacement de l'équipement par 
rapport à la structure des pièces.
Connexion filaire : ligne téléphonique RTCP (ADSL avec des filtres 
appropriés).
Partie téléphonique : cf. chap. 10.7.
Dimensions : 307 x 200 x 53mm

Poids : 2,4 kg
Boîtier : ByBlend
Température : en fonctionnement/en stockage de -10° à 40°C.

10.7 -	ÉMETTEURS TÉLÉPHONIQUES INTÉGRÉS CARACTÉ-
RISTIQUES

Toutes les centrales intègrent un émetteur téléphonique RTCP (sur 
ligne fixe) conforme ETSI ES 203-21 et R&TTE avec système de trans-
mission ATS 1 et émission selon la norme EN 61000-6-3. Les temps 
de fonctionnement sont de 12 secondes pour le début de la trans-
mission vocale et de 19 secondes pour la transmission numérique 
Contact-Id. Pour les aspects fonctionnels, cf. le chapitre 6,9.
Les centrales HSCU1GC et HSCU1G incorporent également un émet-
teur téléphonique GSM, conforme à la norme ETSI ES 203-21 et 
R&TTE avec un système de transmission et ATS1 et émission selon 
la norme EN 61000-6-3. Les temps de fonctionnement sont de 14 
secondes pour le début de la transmission vocale et de 14 secondes 
pour la transmission numérique Contact-Id. Pour les aspects fonction-
nels, cf. le chapitre 6.3.
Pour la programmation des numéros, des messages et leurs caracté-
ristiques, cf. les chapitres 6.2.1 à 6.2.7.
Attention ! - Dans le modèle HSCU1G, le module GSM est toujours 
désactivé pour des raisons de consommation d'énergie : il s'allume en 
cas d'alarme et doit se connecter au réseau GSM. Ce temps, indé-
pendant du dispositif et variant de groupe à groupe, doit être ajouté à 
ce qui précède.

10.7.1 -	CONNEXION RTCP : la ligne téléphonique externe doit 
entrer directement dans la centrale, sans dispositif interposé, 
et être raccordée via le connecteur. Dans le cas de l'ajout 
d'une carte HSA2, la ligne externe doit être reliée aux bornes 
en entrée et les dispositifs en aval de la centrale peuvent être 
reliés aux bornes en sortie.

10.7.2 -	MODULE GSM INTÉGRÉ : Marque Telit cod. GE864QuadV2 
conforme à la norme ETSI ES 203-21 et R&TTE avec système 
de transmission ATS 2 et émission selon la norme EN 61000-
6-3. Les temps de fonctionnement sont de 12 secondes 
pour le début de la transmission vocale et de 10 secondes 
pour la transmission numérique Contact-Id.



GUIDE DE PROGRAMMATION RAPIDE
Avant d'alimenter la centrale et de débuter la programmation, insérer la carte mémoire dans la fente (fig. A) et la carte SIM si elle 
est prévue (fig. B).
La carte SIM ne doit pas avoir de contraintes (PIN et verrouillages) pour permettre le fonctionnement automatique (si cela n'est pas 
possible, retirer le PIN de la SIM, et choisir le code PIN 1234, via un téléphone portable).

Après avoir effectué tous les branchements électriques (fig. C), procéder à la 
programmation du dispositif de la façon suivante :

•	 Alimenter la centrale.
•	 Choisir la langue des menus.
•	 Saisir le CODE USINE (0000), suivi de OK.
•	 Configurer l'HEURE ET DATE.
•	 Configurer le CODE USAGER (4/8 chiffres).
•	 Configurer le CODE INSTALLATEUR (4/8 chiffres). Important ! - Le code doit 

être différent du CODE USAGER.

• À ce stade, on entre dans le menu de programmation.

Pour accéder au menu de programmation, il faut saisir le CODE USAGER ou le CODE INSTALLATEUR, suivi de la touche OK.

Notes :
- Pour naviguer dans le menu, il faut utiliser les touches p q.
- Une fois dans le menu désiré, appuyer sur OK pour le sélectionner.
- Pour sélectionner les groupes A, B et C, utiliser les touches numériques de 1 à 6.

A

SIM

B

MENU COMPLET DES CENTRALES HSCU1
Recommandations:
- Avec le CODE INSTALLATEUR, il est possible d'accéder à tous les menus.
- Avec le CODE USAGER, seuls les menus marqués de l'astérisque (*) sont accessibles.

RÉPERTOIRE

MÉMOIRE (*)
TROUVE PAR NOM (*)
TROUVE POSITION (*)

MESSAGES

MESSAGES VOCAUX (**)
MESSAGES SMS (*)

OUTILS

TÉLÉCOMMANDES (*)
CODES CLAVIERS (*)
GROUPE ALARME A
GROUPE ALARME B
GROUPE ALARME C
24H PANIQUE
24H AGRESSION
24H TECHNIQUE
ENTREES FILAIR.
CLÉ EXTERNE (*)

PARAMÈTRES

EXCL. FILS (*)
CONFIG. RELAIS 1 (*)
CONFIG. RELAIS 2
DOMOTIQ.RADIO
GSM-LIGNE TÉL.
ABSENCE ÉLEC.
APPEL PÉRIODIQUE
ÉCHÉANCE SIM
HEURE/DATE (*)
STANDARD TÉLÉPHONIQUE
COD.CLAVIER (*)
ANTISCANNER
SUPERVISION
TEMPS DE SORTIE
HEURE LÉG.  AUT. (*)
RÉTROÉCLAIRAGE (*)
VOLUME (*)
MISE EN SERVICE FORCÉE (*)
VERS. FIRMWARE (*)
RESET/EFFACEM.

C
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